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2. Resum- Abstract  
 
Els EGS, sigles en anglès de Enhanced Geothermal System són sistemes creats per 
l'home que tenen lloc en zones geològiques on es detecten anomalies geotèrmiques 
d'elevades magnituds per tal d'aprofitar-ne l'escalfor i generar electricitat suficient com 
per crear una central geotèrmica.  
En aquest treball es compara la anomalia de Soultz-sous-Forêts on ja hi ha una central 
geotèrmica en funcionament des de l'any 2008 amb l'anomalia geotèrmica de la zona 
del Vallès-Penedès, on les condicions geològiques són similars. 
En l'àmbit pràctic es realitza una modelització de les dues zones amb el programa 
Hydrotherm del USGS (United States Geological Survey) on es demostren els sistemes 
de calor i les surgències anòmales d'aigua termal. La falta de dades de la zona del 
Vallès-Penedès degut al no estudi tècnic en profunditat s'ha resolt amb la introducció 
de les dades de Soultz-sous-Forêts 
Les conclusions finals estan exposades en funció de les dades obtingudes durant 
l'estudi. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
The EGS, Enhanced Geothermal System, are systems created by humans which are set  
in geological areas where are detected geothermal anomalies of high magnitude to take 
advantage of heat and generate electricity enough to build a geothermal power plant. 
In this work is compared the Soultz-sous-Forêts's anomaly where there is a geothermal 
power plant working since 2008 with the Vallès-Penedès geothermal anomaly where 
geological conditions are similar. 
In the practical part, is developed a computer modelling of both areas with Hydrotherm 
program from USGS ( United States Geological Survey) that shows the heat systems 
and the anomaly upwelling of hot water. The emptiness of data from Vallès-Penedès 
due to not studied field yet in high deeps has been solved by introducing data from 
Soultz-sous-Forêts. 
Final conclusions have been exposed based on obtained data during the study.  
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6. Introducció  
Cada cop més el món de l'energia es mobilitza cap a la recerca d'energies renovables. 
Durant les últimes dècades, grans companyies s'han interessat en fer un pas cap aquest 
llarg camí, donant a conèixer l'energia eòlica, solar, hidràulica i segurament en una 
manera més discreta, però no per això menys important, l'energia geotèrmica. És 
aquesta última, una de les energies que està en creixement des de fa poc temps.  
Definida com l'aprofitament de l'energia calorífica de la terra per a l'ús humà, només se 
n'aprofita un petit percentatge de la seva gran capacitat, doncs a escala humana, es pot 
considerar que el calor que emet la terra, pel que fa a durada en el temps, és infinita. 
No només la podem considerar com a interminable, sinó que tenim la certesa que 
aquesta és constant, no com moltes de les altres energies renovables, n'és un exemple 
ben clar la energia eòlica, on un dia sense vent, suposa un dia de no-producció 
d'energia. També és de ràpida adquisició, només es tarda uns pocs segons en 
transformar calor en energia, i d'això s'encarreguen els transformadors instal·lats ja sigui 
en centrals geotèrmiques com en sistemes particulars de llars innovadores. 
L'abast de l'energia geotèrmica és tan gran com arribi la tecnologia desenvolupada per a 
tal. Avui en dia, comencen a desenvolupar-se els anomenats EGS (Enhanced Gotermal 
System) sistemes creats per l'ésser humà en zones geològiques favorables a la producció 
d'electricitat en grans quantitats a partir d'un reservori geotèrmic. Aquests tenen 
l'avantatge de ser completament innovadors, consisteixen en la perforació de pous 
d'extracció i injecció de fluid fins a altes profunditats (5000m) en zones amb anomalies 
tèrmiques i altament fracturades, inclús millorades si escau amb estimulacions 
hidràuliques  i químiques, per tal de aconseguir la circulació d'aigua. 
En aquest treball es fa un petit repàs del diferents sistemes d'aprofitament de l'energia 
geotèrmica i es dona a conèixer el primer EGS que s'ha posat en marxa a Soultz-sous-
Forêts, a la regió de l'Alsàcia, França, l'any 2008. Es proporciona al lector un ampli 
estudi de la seva finalitat i el seu gran ventall d'avantatges. També s'explica un cas 
similar que trobem a Catalunya, a la falla del Vallès Penedès on no hi ha gaire 
informació però podria desenvolupar-se un sistema similar i contribuir en el 
desenvolupament i investigació de l'aprofitament de l'energia geotèrmica.  
Per acabar també es dona un cop d'ull a com influeix la construcció de sistemes 
geotèrmics al medi ambient, explicant quines són les emissions que comporten i 
comparant amb gràfiques la diferència entre una central geotèrmica i altres centrals de 
producció d'energia com ho són les mines de carbó, refineries o centrals de gas natural. 
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7. Objectius 
La zona de Soultz-sous-Forêts presenta una anomalia geotèrmica suficient com per 
poder ser explotada amb una central geotèrmica pionera en sistemes de grans 
profunditats. A la zona del Vallès-Penedès s'observen anomalies que a priori podrien 
tenir relació amb l'estructura geològica, que resulta ser similar a la de Soultz-sous-
Forêts. 
Els objectius d'aquest treball són: 
 Introduir al lector al món de la geotèrmia explicant quins tipus de sistemes es poden 
trobar i com poden ser aprofitats, destacant els moderns sistemes EGS (Enhanced 
Geothermal System). 
 
 Donar un ampli coneixement de les dues zones, fent èmfasi a la estructura en forma 
de Graben i les característiques geològiques que hi predominen. 
 
 Comparar els dos sistemes geotèrmics analitzant què tenen en comú i quines són les 
principals diferencies. 
 
 Corroborar les teories exposades realitzant un model informàtic dels fluxos 
convectius de Soultz-sous-Forêts i la surgència a Samalús d'aigües termals, 
comentant el perquè d'aquests fets. 
 
 Persuadir al lector del efectes positius de les centrals geotèrmiques tocant per sobre 
les avantatges de caire ambiental respecte altres mètodes de generació d'energia no 
renovables. 
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8.Geotèrmia 
L'energia geotèrmica és una de les fonts d'energia renovable menys conegudes que es 
troba emmagatzemada sota la superfície terrestre en forma de calor i lligada a volcans, 
aigües termals, fumaroles i guèisers. 
A diferència de la resta d'energies renovables l'origen de les quals és la radiació solar, ja 
sigui de forma directa com la solar tèrmica i la fotovoltaica o de forma indirecta com 
l'eòlica, hidroelèctrica i biomassa, l'energia geotèrmica prové de l'escalfor interior de la 
Terra; una escalfor que s'alimenta, per una banda, de la desintegració d'isòtops 
radioactius; i, d'altra banda, de moviments diferencials entre les diferents capes que 
constitueixen la Terra i de l'escalfor latent de la cristal·lització del nucli extern. 
 
 
 
Considerant tota la superfície de la Terra, la potència geotèrmica total que ens arriba des 
de l'interior és de 4,2 x 10
12
 J. Es tracta d'una quantitat immensa d'energia, però només 
una petita fracció d'ella pot ser utilitzada per la humanitat. 
Per tant, l'energia geotèrmica és, en el seu sentit més ampli, l'energia calorífica que la 
terra transmet des de les seves capes internes cap a la part més externa de l'escorça 
terrestre. 
Així doncs, s'anomena recurs geotèrmic a la part d'escalfor que, despresa des de 
l'interior de la terra pot ser aprofitada per l'home en condicions tècniques i 
econòmiques. Es classifiquen en funció de la temperatura del flux geotèrmic, qui 
determinarà els seus usos i aplicacions. Per tant, l'objectiu de la geotèrmia és 
l'aprofitament d'aquesta energia calorífica de l'interior de la terra. 
Els recursos geotèrmics d'alta temperatura s'aprofiten principalment per a la producció 
d'electricitat, es tracta de jaciments d'alta temperatura (superiors als 100-150ºC). Quan 
la temperatura del jaciment no és suficient per  produir energia elèctrica, les seves 
principals aplicacions són tèrmiques en els sectors industrial, serveis i residencials. En 
el cas de temperatures per sota dels 100ºC pot fer-se un aprofitament directe o a través 
de bombes geotèrmiques (calefacció i refrigeració). Quan es tracta de recursos de 
temperatures molt baixes (per sota dels 25ºC) les possibilitats d'ús estan en la 
climatització i obtenció d'aigua calenta . 
 
Taula 1 Capacitat calorífica de les diferents energies renovables en percentatge, (A.Kagel, D. Bates, K. 
Gawell, 2007). 
* Biomassa representada com la mitjana de les instal·lacions de crema directe de biomassa. 
**Representat com la mitjana dels concentradors fotovoltaica escala comercial. 
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Fins ara, la utilització d'aquesta energia en el món ha estat limitada a àrees on les 
condicions geològiques eren molt favorables. Però els avanços tecnològics actuals en 
equips i les millores en la prospecció i perforació,  permeten a la geotèrmia a dia d'avui 
disposar de tecnologia per la producció d'electricitat a partir de recursos geotèrmics de 
temperatures notablement inferiors a les que es necessitaven anys enrere i per a la 
generació artificial de "jaciments estimulats" (EGS, Enhanced Geothermal Systems) en 
els quals es necessita la intervenció directa de l'home per a la creació del jaciment, la 
qual cosa afegeix un gran potencial de futur per a la geotèrmia d'alta temperatura. 
L'energia geotèrmica és una forma d'aprofitament energètic sostenible amb present i 
futur, tant des del punt de vista de l'abastament energètic d'elevades garanties, com des 
del punt de vista tèrmic, com alternativa d'alta eficiència davant els sistemes 
convencionals de calefacció i refrigeració. 
Cal insistir que per produir calor des de l'interior és necessari la presència de transport 
de fluid (normalment aigua), i la perforació a suficient profunditat per aconseguir les 
temperatures òptimes necessàries. 
La temperatura del fluid i les possibles aplicacions són importants per identificar el 
reservori. D'aquesta manera, es defineixen quatre tipus de reservoris: 
 
1. Alta temperatura: Aquest reservoris aporten suficient calor com per generar 
electricitat de manera que pugui ser rendible per la població. Les temperatures 
arriben fàcilment a cotes superiors als 150ºC, i estan localitzats en àrees de baix 
gruix de la litosfera o en zones d'activitat volcànica.  
Dins aquest grups d'alta temperatura, s'inclouen els HDR (Hot Dry Rock) els 
quals són explotats amb tècniques d'estimulació de reservoris geotèrmics (EGS), 
que consisteixen en fracturar o millorar la xarxa de fractures permetent una 
millora de la circulació de fluids en el seu interior. Aquests reservoris no 
requereixen de alts gradients geotèrmics, però si un context geològic específic. 
De moment, però, aquests tipus de reservoris segueixen en estat experimental, 
com per exemple a Soultz-sous-Forêts, França. A Catalunya, s'han permès 
algunes exploracions. 
 
2. Mitja temperatura: Tot i que aquest tipus de reservori te una temperatura més 
baixa que els reservoris de alta temperatura, també permeten extreure suficient 
calor com per generar electricitat, tot i que amb expectatives més baixes, 
utilitzant un fluid volàtil. Aquests reservoris assoleixen normalment 
temperatures d'entre 100-150ºC i es troben en àrees amb estructures geològiques 
favorables amb alts gradients geotèrmics de mitja. El seu ús directe pot ser 
utilitzat a mode de calefactor, i les seves principals aplicacions són sistemes 
l'escalfor de districtes i processos industrials. 
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3. Baixa temperatura: La temperatura d'aquests reservoris oscil·la entre els 100ºC i 
els 30ºC. Es poden localitzar en àrees amb contextos geològics favorables 
incloent-hi aqüífers profunds, on el gradient geotèrmic és similar a la mitjana de 
la regió. La seva explotació inclou el bombeig d'aigua calenta des de l'aqüífer i 
la posterior reinjecció després d'haver transferit el calor i haver-se refredat. 
S'utilitza amb aplicacions directes per sistemes d'escalfament de districtes i 
processos industrials. 
 
4. Molt baixa temperatura: La temperatura d'aquests reservoris és inferior als 
30ºC. En aquests reservoris, el subsòl s'utilitza com a intercanviador d'escalfor, 
utilitzant una bomba de calor i un circuit tancat. Les seves aplicacions són 
domèstiques, tant en l'agricultura com l'acondicionament de llars personals. 
Aquest tipus de reservoris es poden generar a qualsevol lloc, doncs la seva 
eficiència es determina per la inèrcia termal del subsòl més superficial. 
 
8.1 Com funciona un reservori geotèrmic 
Un sistema geotèrmic requereix de calor, permeabilitat i aigua. El calor del nucli de la 
terra flueix constantment cap a la superfície. A vegades aquest calor, en forma de 
magma, sorgeix en forma de lava, però normalment roman sota l'escorça terrestre 
escalfant roca i aigua. Quan aquesta és escalfada, pot quedar-se atrapada en roca porosa 
i permeable sota una capa de roca impermeable, de tal manera que es forma un reservori 
geotèrmic. Aquest sistema pot manifestar-se a la superfície en forma de guèiser, però la 
gran majoria es queden atrapats a les profunditats.  
 
 
En aquesta figura es pot observar 4 tipus diferents de surgències geotèrmiques, en el 
primer cas (1)  tenim un reservori d'alta temperatura, en un jaciment granític sota una 
capa sedimentaria s'injecta aigua freda i s'extreu aigua calenta de tal manera que en 
contacte amb un segon circuit superficial, aquest genera vapor per a la posterior 
producció d'electricitat, en segon lloc (2) un aqüífer de temperatura mitjana a una 
profunditat no gaire elevada, intercanvia calor i alimenta un sistema d'escalfament urbà. 
Fig.1 Diferents surgències geotèrmiques, (Institut Geològic de Catalunya, 2011) 
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A la dreta de la imatge (3), un circuit particular de molt baixa temperatura es troba 
enterrat a molt poca profunditat per tal de proporcionar escalfor al hivern i refrigeració a 
l'estiu. És possible que degut a les filtracions per les fractures de la roca ens trobem amb 
surgències naturals (4) que donen lloc a fonts termals. 
8.2 Mètodes d'aprofitament 
L'energia geotèrmica es pot utilitzar per la producció d'energia, ja sigui per un propòsit 
comercial, industrial o residencial, o per un eficient funcionament d'un sistema local de 
escalfament i refredament a través de bombes de calor. 
 Electricitat geotèrmica: Per generar electricitat a partir de recursos geotèrmics, els 
pous són perforats fins al mateix reservori. Aquests, transporten l'aigua geotèrmica 
fins la superfície, on l'energia calorífica es transforma en elèctrica en una planta 
geotèrmica. 
 
 Usos de calefacció: L'escalfor geotèrmica s'utilitza directament, sense incloure 
centrals geotèrmiques o bombes de calor, per una gran varietat de aplicacions, tals 
com refredament i escalfament de l'espai, preparació d'aliments, balnearis, 
agricultura, aqüicultura, cases ecològiques i processos industrials. Usos d'escalfor i 
balnearis ja eren utilitzats pels romans. Els romans, utilitzaven l'aigua geotèrmica 
per tractar malalties oculars i de la pell, i a Pompeia, per escalfar edificis. 
 
 Bombes de calor geotèrmic (Geothermal Heat Pumps, GHP):  Les bombes de calor 
geotèrmica aprofiten la temperatura relativa constant de la terra entre uns 3 i 100 
metres. aquestes es poden utilitzar en gairebé totes les parts del món, doncs no 
necessiten dels requeriments de la roca fracturada o l'aigua dels reservoris 
convencionals. L'aigua, o algun altre líquid, circula a través de canonades enterrades 
en un circuit tancat, ja sigui horitzontal o vertical, sota la zona d'algun jardí, 
pàrquing o qualsevol àrea pròxima a l'edifici en qüestió. L'Agència de Protecció 
Mediambiental, les considera com un dels sistemes més eficients. 
Els animals caven sota terra per trobar escalfor al hivern i per escapar de la calor de 
l'estiu. La mateixa idea s'aplica a les GHP's , que proporcionen les dues solucions de 
calefacció i refrigeració. Per subministrar calor, el sistema extreu la calor de la Terra 
a través del circuit i la distribueix a través d'un sistema de conductes convencional. 
Per al refredament, el procés s'inverteix; El sistema extreu calor de l'edifici i es mou 
de nou en el bucle de terra. També pot dirigir la calor a un tanc d'aigua calenta, 
proporcionant un altre avantatge: aigua calenta gratuïta. Les GHP's poden reduir l'ús 
d'electricitat un 30-60% en comparació amb els sistemes de calefacció i refrigeració 
tradicionals, perquè l'electricitat que les alimenta només s'utilitza per recopilar, 
concentrar, i lliurar la calor, no per produir-la. 
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8.3 Funcionament d'una planta geotèrmica 
Existeixen quatre tipus de plantes geotèrmiques comercials: 
1. Flash Power Plant: L'aigua escalfada geotermalment sota pressió es separa en un 
estanc superficial entre vapor i aigua calenta. El vapor es condueix cap a una turbina, i 
aquesta subministra un generador. El líquid restant es reinjecta cap al reservori. 
 
 
 
2. Dry System Power Plant: El vapor es produeix directament al reservori que mou les 
turbines que subministren al o als generadors relatius. No es necessita un tanc de 
separació d'aigua-vapor, doncs els pous només proveeixen vapor. El vapor condensat es 
reintrodueix al reservori de nou. 
 
 
Fig.2 Diagrama esquemàtic del funcionament d'una "Flash Power Plant, (Geo-
Heat center). 
Fig. 3 Diagrama esquemàtic d'una "Dry Steam Power Plant", 
(A.Kagel, D. Bates, K. Gawell, 2007). 
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3. Binary Power Plant: Gràcies als avançaments tecnològics en el món de la geotèrmia, 
s'ha fet possible la producció econòmica d'electricitat amb recursos geotèrmics a 
temperatures inferiors a 150ºC.  
Conegudes com a Binary Power Plants, les instal·lacions permeten reduir la ja baixa 
taxa d'emissió d'energia geotèrmica a zero. Aquestes plantes utilitzen un sistema ORC 
(Organic Rankine Cycle). L'aigua geotèrmica, escalfa un altre líquid, normalment 
isobutà o altres fluids orgànics com pentafluoropropà, que tenen el punt de fusió a una 
temperatura més baixa que l'aigua. Els dos líquids es mantenen completament separats 
durant el procés d'intercanvi de calor. El segon fluid, el de punt de fusió més baix, 
s'expandeix en forma de vapor, fa moure les turbines i aquestes estan connectades a un 
generador. Tota l'aigua extreta del reservori es torna a injectar un cop acaba el procés. 
 
 
4. Flash/Binary Combined Cycle: Aquest tipus de plantes, que són una combinació de 
les anteriors, s'han fet servir amb efectivitat aprofitant els beneficis de ambdues 
tecnologies. En aquest tipus de planta la porció d'aigua geotèrmica que es converteix en 
vapor sota pressió reduïda es transforma en electricitat amb una turbina de vapor de 
contrapressió i el vapor de baixa pressió que surt d'aquesta es condensa en un sistema 
binari. 
 
Fig. 4 Diagrama esquemàtic d'una " Binary Power Plant", (Geo-
energy.org). 
 
Fig. 5 Diagrama esquemàtic d'una Flash/Binary Combined Cycle Power 
Plant, (Geo-energy.org). 
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Addicionalment a aquests quatre tipus de plantes, noves tecnologies continuen 
emergent. Algunes àrees de desenvolupament que estan en discussió són: 
 EGS (Enhanced Geothermal System): Tot i la profunditat a la que s'arriba, 
aporta dos dels tres ingredients necessaris requerits: aigua, i un gran volum 
d'aquesta en moviment entre fractures del medi. 
 Mixed Working Fluid/Kalina System: utilitza una mescla d'aigua-amoníac per a 
una millor eficiència. El cicle anomenat Kalina, és un dels possibles cicles 
mixtos enfocats a aconseguir una millor eficiència pel que fa a transferència de 
calor. 
 Distribuited Generation: Les centrals geotèrmiques poden localitzar-se i ser 
construïdes a qualsevol emplaçament en funció de satisfer les necessitats 
elèctriques, tot i que aquestes només abastirien a petites àrees. 
 Supercrytical Cycles: Els fluids supercrítics es troben a una Pressió i 
Temperatura tals que es poden difondre a través dels sòlids. Un fluid supercrític 
tal com el CO2 pot ser bombejat cap al subsòl per fracturar la roca, i crear així un 
reservori artificial per la producció d'energia i el transport de calor. 
 
8.4 Enhanced Geothermal System (EGS) 
Un sistema geotèrmic natural, es defineix per 3 requisits imprescindibles: calor, fluid i 
permeabilitat en profunditat. Un EGS és un sistema geotèrmic generat per l'ésser humà, 
creat on hi ha roca calenta però una permeabilitat natural insuficient o molt baixa o una 
saturació del fluid. En un EGS, el fluid és injectat al subsòl sota condicions 
extremadament controlades, que causen la reobertura de fractures preexistents, 
augmentant la permeabilitat. 
El increment de la permeabilitat permet al fluid circular a través de la nova xarxa de 
fractures i transportar calor cap a la superfície on, d'aquesta manera, es pot generar 
electricitat. 
Els EGS ofereixen la oportunitat d'accedir a un enorme recurs d'energia neta. L'any 
2006 l'Institut de Tecnologia de Massachussets (MIT) va publicar un estudi on preveia 
que, només als Estats Units, una capacitat de 100 GWe es podria proporcionar durant 
els pròxims 50 anys gràcies als EGS. 
Beneficis dels EGS 
 No emet gairebé gasos hivernacle. La majoria de centrals geotèrmiques utilitzen 
cicles binaris tancats i no produeixen cap emissió més que vapor d'aigua. 
 Pot facilitar el desenvolupament de les àrees hidrotermals i expandir la producció 
d'aquest sistema. 
 És una energia sense intermitències, sempre pot estar en funcionament, no com la 
energia solar o la eòlica. 
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Creació i operació d'un EGS 
1) Identificar/caracteritzar la zona 
 Desenvolupar un model geològic d'una zona potencialment favorable a 
través d'una exploració superficial, geològica, geofísica i una campanya de 
teledetecció. 
 Avaluar el gradient, la permeabilitat, les direccions de les tensions in situ, les 
propietats mecàniques de la roca i veure si hi ha presència de líquid. 
 Determinar si hi ha les característiques necessàries per crear un EGS, és a 
dir, fer un estudi de les dades per veure si es pot accedir a la creació del 
reservori. 
 
2) Crear el reservori 
 Perforar un pou d'injecció a la roca amb un contingut de fluid limitat 
 Injectar aigua a suficient pressió (o temperatura diferencial) per crear una 
xarxa de fractura 
 Continuar la operació fins que el medi estigui suficientment fracturat com 
per crear un reservori. 
 Perforar un pou de producció (extracció) dins la xarxa fracturada interceptant 
les fractures on s'hi produeix moviment  
 
3) Funcionament de la planta energètica i manteniment del reservori 
 A la superfície l'aigua es transforma en vapor o escalfa un segon fluid que 
vaporitza a menor temperatura. 
 El vapor fa girar una turbina per crear electricitat. 
 L'aigua es torna a introduir al medi un cop refrigerada i torna a començar el 
cicle. 
Un dels EGS més innovador i que està produint molt bons resultats és el que es troba a 
Soultz-sous-Forêts. Posat en marxa l'any 2008 després de més de vint anys de estudis, 
és un projecte pioner en el seu camp, on a continuació s'explica com funciona i quines 
aplicacions té.  
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9. Zona de Soults-sous-Forêts 
9.1 Situació geogràfica 
 
 
 
Soultz-sous-Forêts, és la capital d'un districte de 19.784 habitants, però la població de la 
ciutat en si, s'acosta als 3.000 habitants. Soultz-sous-Forêts és part de la comunitat de 
municipis de Soulzerland des de l'any 2002, aquesta inclou 7 ciutats i 10 pobles, 7.021 
habitants i abasta 48 km
2
. 
L'economia Soultz-sous-Forêts es basa en la indústria, el comerç i l'artesania. El comerç 
sempre ha estat un punt fort dels atractius de la ciutat. El manteniment d'un centre de 
comerç dinàmic és un tema important per al municipi. En total, les PIME, el comerç i 
l'artesania representen gairebé un centenar d'empreses. 
L'energia geotèrmica profunda també contribueix a la influència del municipi a través 
del projecte europeu de generació d'energia a partir de roques calentes fracturades. 
 
Fig.6 Situació geogràfica de Soultz i l'àrea potencial del 
HDR,( Geological Study of GPK-3, BRGM, 2003). 
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9.2 Situació geològica: origen de les anomalies 
 
A finals dels any 20, els primers treballs de recerca petrolers comencen a la zona del 
Pechelbronn, situat a menys de 5Km de Soultz-sous-Forêts. Les més de 5000 
perforacions permeten identificar certa anomalia tèrmica on s'arriba a 100ºC a un 
quilòmetre de profunditat en certs punts. Certa anomalia apareix per tota la zona de 
l'Alsàcia, situada al mig de la fossa del Rin. Aquestes anomalies de temperatura són 
suficients com per mirar de treure'n profit per la producció d'electricitat. 
La zona de l'Alsàcia forma part de la fossa del Rin, una estructura distensiva que forma 
un rift, originat durant l'Oligocè fa 25 milions d'anys. És una estructura de falles 
normals a la escorça que ha permès una disminució del gruix de la capa superficial de la 
Terra i per tant un augment del gruix del mantell, format per roca fosa que ha permès 
l'aportament de calor suplementari que explica l'anomalia regional. 
Les anomalies locals, són causades per la circulació de fluids i salmorres a traves de les 
nombroses xarxes de fractures que reocupen la fossa del Rin. Tals fractures poden 
arribar a profunditats importants, fent circular fluids calents fins a la superfície o prop 
d'ella. No obstant, l'estructura de la fossa del Rin és complexa i no facilita ni el seu 
estudi ni la multiplicació de sistemes geotèrmics profunds. Les formacions geològiques 
es veuen fracturades per nombroses falles, que compliquen l'explotació d'aqüífers 
continus. 
.  
  
Fig.7 Localització del EGS a Soultz i la geologia al Graben del Rhin. A:(1) Sediments Cenozoic; 
(2) Sediment volcànic Cenozoic; (3) Juràssic, (4) Triàsic; (5) Hercinià: (6) Falles normals 
delimitants (7) Isotermes (en Cº) a 1500m de profunditat; (8) anomalies tèrmiques locals. B:mapa 
local de Soultz que mostra les trajectòries dels pous. C: perfil W-E del Rift a Soultz. (a) Cenozoic; 
(b)Mesozoic; (c) Hercinià. (G.R. Hooijkaas et al. / Geothermics 35 (2006) 484–506). 
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9.3 Planta energètica de Soultz 
 
Des de els anys 30, la zona de Soultz-sous-Forêts i el poble de Pechelbronn són 
coneguts pels especialistes del subsòl degut a la presència d'una anomalia tèrmica 
(gradient de fins a 10ºC per cada 100m) i la presència d'un granit altament fracturat. 
Una perforació profunda a la zona de Soultz, entre 3600 i 5000m, es realitza en un 
granit situat sota la coberta de la vall del Rin. Degut a això, s'identifica una xarxa de 
falles i fractures heretades d'una complexa història tectònica. 
A una profunditat de 5000m, es detecta fluid a una temperatura de 203ºC que arriba a la 
superfície a 165ºC a pressió elevada dins el sistema geotermal. A través d'un 
intercanviador de calor, el fluid geotèrmic transmet aquestes calories a un fluid 
intermediari (Organic Rankine System, ORC) que vaporitza a una temperatura inferior a 
100ºC i s'utilitza per girar una turbina i produir electricitat a través d'un transformador. 
El fluid geotèrmic es reinjecta a través d'un tercer pou, on es tornarà a recarregar en 
forma de calor i es tornarà a recuperar de nou. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 Esquema il·lustratiu del funcionament bàsic de la planta de Soultz-sous-Forêts 
(BINE Information Service Energy Expertise, 2009). 
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9.4 Projecte de Soultz-sous-Forêts 
9.4.1 Pous de exploració 
 
 
Tot i tenir un total de 5 pous perforats, la central de Soultz-sous-Forêts només en té tres 
en funcionament, el GPK-2, el GPK-3 i el GPK-4. Són els tres que es troben a més 
profunditat, separats a la seva base per 650 metres entre GPK-4 i GPK-3 i per 600m 
entre GPK-3 i GPK-2. Tots tres formen part del cicle geotèrmic : el pou GPK-3 és un 
pou de injecció de fluid a través del qual el fluid refredat en superfície es transporta cap 
a l'interior del reservori, on aquest viatjarà a través de les fractures del granit, 
estimulades prèviament hidràulicament i químicament per tal de tornar-se a escalfar a 
través de l'anomalia tèrmica. 
Els pous GPK-2 i GPK-4 són pous d'extracció, la seva funció és captar el fluid calent a 
5000m de profunditat i guiar-lo cap a la superfície de nou, on aquest circula a través de 
la central escalfant un segon fluid de menor temperatura de volatilització i retorna al 
pou GPK-3 on és introduït de nou al reservori. 
Els pous EPS 1 i GPK-1 són merament pous d'observació. Aquests analitzen qualsevol 
modificació del sistema. A la figura de la dreta, es mostra en planta la orientació dels 
pous, on es comprova que aquests no són completament verticals, sinó que tenen una 
Fig. 9 i 10 Perfil vertical dels pous i vista en planta amb les seves trajectòries,(A.Genter et 
al./C.R. Geoscience 342, 2010) 
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inclinació estudiada. Els pous GPK-2, 3 i 4 tenen una orientació tan paral·lela com és 
possible a la tensió horitzontal màxima. 
9.4.2 Fases del projecte 
L'any 1986, un equip franco-alemany inicia les primeres fases del projecte, sempre 
subvencionades pel fons públic de França, Alemanya, la Unió Europea i la contribució 
de Suïssa, però a partir de l'any 1996 el treball ha estat subvencionat coexistentment per 
la indústria energètica. 
El projecte es divideix en 3 grans parts: una primera fase preparatòria (1986), una 
segona fase de perforació, exploració i desenvolupament del reservori (1987-2007), i 
una tercera de construcció de la planta energètica i posada en funcionament (2007-
present). 
 La fase preparatòria inclou la recopilació de literatura existent i dades pre-existents 
de pous de la industria petrolera i la reinterpretació de mesures d'antics reservoris 
petrolífers. 
 
 La fase de perforació, exploració i desenvolupament consisteix en tres campanyes 
seqüencials. 
 Exploració (1987-1991): perforació GPK-1 a 2000m i EPS-1 a 2227m. 
 Creació del sistema GPK-1/GPK-2 (1991-1998): profundització GPK-1 a 
3600m i perforació de GPK-2 a 3880m. 
 Creació del sistema GPK-2/GPK-3/GPK-4: Profunditzar GPK-2 a 5080m, 
GPK-3 A 5100M I GPK-4 a 5270m. 
 Construcció de la central geotèrmica de Soultz-sous-Forets. 
 
 
 
 
 
  
Taula 2 Esquema cronològic de la posada en funcionament de la central de Soultz-sous-Forêts,(A.Genter 
et al./C.R. Geoscience 342, 2010). 
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9.4.3 Tècniques d'exploració 
Les propietats petrofisiques han estat mesurades a les mostres extretes del EPS-1, on 
s'han determinat: Porositat, permeabilitat, conductivitat tèrmica (TC) i superfície 
específica.  
Aquests paràmetres controlen les interaccions fluid-roca, tant físiques com químiques i 
poden ser utilitzades per modelitzar aquest procés. 
La porositat i la determinació del diàmetre s'han calculat amb un test d'injecció de 
mercuri, basat en la equació de Young-Laplace per desplaçament de fluids no 
humectants en tubs d'estreta capil·laritat que relaciona la pressió de fluid a la mida del 
conducte. Aquesta tècnica dona accés al valor total de la porositat i a informació sobre 
la distribució del tamany de porus. El volum de les mostres oscil·la entre 3 i 5 cm
3 
 
(Gerauld,2010) 
La permeabilitat es mesura amb gas nitrogen, que permet treballar a 40 bars com a 
pressió de confinament. Les mostres són de 18mm de diàmetre i 25mm de llarg. Per 
diferents pressions de carrega constant (menors de 35bars), on s'arriba a la condició 
estacionaria, es registren les taxes de flux de gas i pressions dels dos costats de la 
mostra, tant entrada com sortida. A aquests valors se'ls hi aplica la correcció de 
Klinkenberg per obtenir el valor real de la permeabilitat. Per a bastantes mostres, 
aquestes condicions experimentals no són suficients per mesurar el flux i són definides 
com a impermeables, amb permeabilitats inferiors a 10
-20
 m
2
. Cal dir que les condicions 
experimentals són molt diferents a les condicions in situ. 
Per determinar la conductivitat tèrmica (TC, Thermal Conductivity) es fa servir una 
tècnica d'escannerització òptica desenvolupada per (Popov, 1999).  
Amb mesures preses a cada mil·límetre, la TC normal a la superfície es determina amb 
una mitja aritmètica de la conductivitat local al llarg d'una línia d'escaneig. L'error 
relatiu és inferior al 2%. Les mesures són fetes en mostres d'entre 10-20mm de llarg, 
algunes d'elles han estat reaprofitades per fer les mesures de permeabilitat. 
Per mesurar la superfície especifica es fa servir el mètode BET (Brunauer, Emmett and 
Teller). 
A baixa pressió i temperatura, el gas (en aquest cas amb gas Nitrogen) és adsorbit a la 
xarxa de porositat de superfície. Mesurant la quantitat de gas adsorbit a diferents 
pressions és possible estimar la superfície especifica de la mostra, ja sigui en [m
2
/g] o 
en [m
2
/m
3
]. 
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La fórmula utilitzada de BET és: 
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9.4.4 Resultats de l'exploració 
Els sediments de la zona de Soultz ja eren coneguts degut al passat camp petroler de 
Pechelbronn. Els sediments del terciari són calcàries lacustres i marines, margues i 
evaporites, incloent les capes de petroli del Pechelbronn discordants que descansen 
sobre calcaries del Juràssic, Triàssic i arenisques del Permià. Aquests sediments del 
Cenozoic, Mesozoic i Permià han estat dipositats sobre el Paleozoic, que inclou monzo-
granit porfíric i granit amb 2-miques. 
Més de 5000 pous van ser drenats abans de 1970, i en aproximadament 500 es van fer 
cates de la temperatura, on aquesta era excepcionalment alta, i on es comença a detectar 
l'anomalia de Soultz-sous-Forêts i mostra que les isotermes són influenciades 
primordialment per l'estructura tectònica del Rihn. 
Els resultats extrets de les exploracions del projecte en desenvolupament són: 
I. Geologia 
 Consisteix en granit del paleozoic altament fracturat a totes les escales. En el 
 granit de Soultz, es poden reconèixer dues grans organitzacions de fractures: 
 fractures individuals que es veien en els nuclis i registres de les imatges dels 
 pous que es distribueixen penetrants en el massís rocós i zones de fractura a 
 escala superior molt agrupades amb gruixos de fins a 10-20m. 
 Són aproximadament verticals amb orientacions que varien entre N175ºE a les 
 arenisques del Buntsandstein i N160ºE al granit del Paleozoic. Aquestes dades 
 de les mesures fetes a la superfície  són d'entre N45ºE i N20ºE. 
 Al granit, entre els 1400m i els 5000m de profunditat s'han identificat 
 aproximadament 40 zones de fractura. 
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 A 5 Km de profunditat trobem dues unitats de  granit petrogràficament diferents: 
 monzogranit a una profunditat de 4,5 Km i granit gris ben gradat amb dos tipus 
 diferents de mica just per sota. 
 Algunes zones fracturades alterades hidrotermalment (HAFZ, Hidrothermal 
 Altered Fractured Zone) mostren una baixa  permeabilitat natural evidenciada 
 per la ocurrència de salmorres en el retorn del fluid perforant. Aquestes HAFZ 
 mostren alta densitat de fracturament i alta alteració hidrotermal. 
II. Fluids geoquímics 
 La col·lecta de mostres de fluid natiu sense contaminant ha estat difícil. Les 
 mostres més rellevants s'han agafat del GPK-1 i GPK-2. Les mostres de GPK-2 
 de profunditats entre 650m i 3470m tenen similar composició química i 
 isotòpica (salmorra amb NaCl i pH=5) que suggereix que els fluids a totes 
 els profunditats inferiors a 5km tenen un origen sedimentari comú i que han 
 patit una interacció fluid-roca idèntic. 
 La modelització geoquímica simulada, suggereix que la salmorra nativa 
 geotèrmica i els gasos associats, generalment CO2 estan equilibrats amb el 
 muntatge mineralògic a una temperatura propera als 220º-240ºC. Els 
 geotermòmetres de Sodi/Liti indiquen que aquestes reaccions d'equilibri es 
 donen més aviat a la zona sedimentària que al reservori del granit. 
 El cúmul de dades dona a veure que la salmorra ha migrat des d'un reservori 
 situat més cap al centre del Graben, on els sediments triàsics són més profunds 
 i la temperatura d'entre 220º-240ºC s'espera a uns 4 Km de profunditat. Tal 
 migració podria haver estat deguda a través d'un sistema complex de falles 
 profundes que segueix estant poc contrastada. 
III. Hidràulica 
 Els tests de conductivitat hidràulica realitzats als HAFZ's han mostrat 
 transmissibilitats des de 0 fins a 10
-11
 m
3
, mentre que la transmissibilitat del 
 granit és típicament de 10
-16
 a 10
-17
 m
3
. 
 La transmissibilitat més elevada és de 10
-11 
m
3
, i s'ha mesurat a un HAFZ situada 
a  2120m de profunditat al pou GPK-2. 
 Els test de pre-estimulació del pou GPK-1 entre 2,85 i 3,6 Km mostren una 
 HAFZ més transmissiva a 3,5Km,i set HAFZ's de molt baixa transmissivitat 
 cada 50-100 metres, totes elles amb tensions crítiques. Aquestes zones han estat 
 exclusivament activades durant la estimulació per convertir-se en les principals 
 característiques transmissores dels pous. 
 Els tests hidràulics posteriors a la estimulació hidràulica mostren que el pou 
 havia estat connectat a una falla o una zona de fractura de alta capacitat 
 hidràulica a través de fractures que van emergir del pou cap a les zones HAFZ's. 
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IV. Estimulació 
 La estimulació, incrementa la permeabilitat, permetent el transport de salmorra 
 geotèrmica. Això, comporta i permet la circulació entre els pous utilitzant la 
 xarxa de fractures pre-existents per a una extracció eficient del fluid geotèrmic. 
 La estimulació hidràulica consisteix en injectar aigua a pressió per tal de 
 incrementar la pressió de porus dintre de la roca per provocar una petit 
 cisallament a les fractures pre-existents. 
 Aquesta és la principal tècnica utilitzada per incrementar la baixa permeabilitat 
 en els HAFZ's penetrats pels diferents pous. Gairebé tots els pous han estat  
 sotmesos a tal tècnica, i en tots, excepte en un d'ells, l'índex de 
 injectivitat/productivitat ha millorat significativament.  
POU PROFUNDITAT INDEX DE MILLORA 
GPK-1 Entre 2,8 i 3,6 Km Millora del 15% 
GPK-2 i GPK-4 Entre 4,5 i 5 Km Millora del 20% 
GPK-3 Entre 4,5 i 5 Km Millora del 1,5% (ja tenia un 
index inicial elevat abans de 
l'estimulació) 
 
  
 La estimulació química afecta essencialment a la permeabilitat de manera directa 
 injectant àcids per tal de dissoldre el mineral que reomple les fractures, tals com 
 calcita o de manera secundaria, silicats i argila (Portier et al.,2009). 
  
 La estimulació química dissol els minerals secundaris que segellen les fractures 
 per tal  de incrementar la productivitat. No obstant, la precipitació de minerals a 
 les fractures degut a les interaccions aigua-roca poden també fer disminuir la 
 productivitat. Si l'efecte de la estimulació és satisfactori, els pous geotèrmics es 
 trobaran millor connectats a un reservori profund que pot ser explotat per 
 circulació hidràulica. Així doncs, la salmorra natural escalfada es bombeja des 
 del pou i transfereix energia calorífica a la superfície on es transforma en 
 electricitat. 
 
  
Taula 3 Millores en els pous degut a la estimulació hidràulica. 
Taula 4 Estimulacions químiques realitzades als pous d'injecció i 
recuperació, (P. Nami, R. Schellschmidt, M. Schindler, T. Tischner, 
2008). 
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V. Microsismicitat 
 Degut a la baixa permeabilitat inicial del reservori, els pous han estat estimulats 
 hidràulica i químicament per tal de millorar la connexió entre els pous. Durant 
 aquesta fase, milers de microsismes s'han enregistrat, especialment durant el 
 desenvolupament del reservori inferior, bastants d'ells amb magnituds superiors 
 a 2, arribant a un màxim de 2,9 durant la estimulació del GPK-3, i detectats des 
 de la superfície, arribant a causar molèsties i preocupacions a poblacions 
 properes. 
 
  
 Aquesta primera fase acaba l'any 2005 amb 6 mesos de circulació. Durant la 
 segona fase (2005-2008) una planta energètica pilot es dissenya i construeix, on 
 s'hi instal·la un mòdul de demostració de 1'5MWe, basat en l'ORC. Durant 
 aquest període es porten a terme els dos tests de circulació l'any 2008. 
Fig.11 Diagrama 3D dels microsismes provocats per les estimulacions en diferents anys 
(N.Cuenot, A.Genter, 2015). 
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 Després de la construcció de la planta de Soultz l'any 2008, s'han realitzat 
 diferents tests de producció d'electricitat. S'han dut a terme diferents estratègies, 
 incloent 2, 3 o 4 pous amb diferents índex de producció/injecció. La sismicitat 
 induïda s'ha monitoritzat contínuament des d'una xarxa de 8 estacions de 
 control. 
 En casi tots els casos, l'activitat sísmica observada ha estat d'un nivell moderat 
 comparat amb l'elevada sismicitat induïda durant els experiments d'estimulació. 
 La major part dels microsismes han superat la magnitud de 1,7 a l'escala de 
 Richter, arribant a un  màxim de 2'3. Afortunadament cap d'ells va ser notat per 
 la població. 
 La localització de l'activitat sísmica es produeix a gran profunditat, entre 5 i 
 5,5Km i s'agrupa en 3 grans zones principalment actives. No obstant, els 
 esdeveniments sísmics tendeixen a generar-se en zones anteriorment inactives. 
 Des de 2011 la reinjecció es fa entre 2 pous per tal de disminuir-ne la pressió de 
 reinjecció, i s'ha observat que, mantenint-la per sota de 20 bars, l'activitat ha 
 passat de més de 400 registres durant 11 mesos d'observació l'any 2010, a només 
 5 durant 6 mesos l'any 2011. Aquest canvi s'ha aplicat amb èxit a posteriors tests 
 de circulació. 
 Durant els anys s'han dut a terme els tests de circulació per entendre les 
 interaccions entre la xarxa de fractures, el camp de tensions locals i la injecció 
 de fluid. D'entre tots aquests s'ha pogut concloure que no és fàcil comparar 
 directament la evolució espai-temporal de la sismicitat d'un test a un altre, doncs 
 les condicions hidràuliques són diferents i duració del test, bombeig assistit, 
 diferent nombre de pous involucrats, diferent volum de circulació de fluid... No 
 obstant, s'extreuen resultats rellevants: es tracta d'una sismicitat moderada, 
 d'aproximadament magnitud 2, situada a 3 zones de alta profunditat, situades 
 respectivament a: 
 WSW del fons del pou GPK-3 
 entre GPK-2 i GPK-3 
 N del GPK-2 ( zona de major magnitud de la sismicitat) 
 Una observació important és que no s'observa sismicitat entre els pous GPK-1 i 
 GPK-4, cosa que no és estrany d'esperar del pou GPK-1, doncs és el pou menys 
 profund i les pressions d'injecció són menors. 
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VI. Temperatura 
 S'han fet mesures rutinàries a tots els pous i s'ha observat el següent perfil, figura 
 12, representatiu de tots els pous. Els disturbis locals observats a 2Km i a 3,4Km 
 de profunditat reflecteixen el refredament remanent de la perforació o de les 
 estimulacions  injectades a tals profunditats. 
 Els gradients geotèrmics que s'observen són 3:  
 La primera secció, entre 0 i 1Km amb un gradient elevat de 110ºC/Km en 
 sediments del Terciari, Juràssic i Triàssic superior i mig. Tal gradient indica un 
 sistema conductiu dominant referent al flux de calor. 
 La segona secció, entre 1 i 3,3Km té un gradient de 5ºC/Km, que suggereix que 
 el transport de calor està dominat per un sistema d'advecció. Això implica un 
 moviment significatiu de fluid al interior de les falles i les zones de fractura. 
 Per sota de 3,3Km, observem un gradient de 30ºC/Km i tornem a un sistema de 
 conducció dominant pel que fa al transport de calor. Això es pot explicar 
 indicant que les falles i les zones de fractura tenen una insuficient permeabilitat 
 connectada per permetre un moviment convectiu. 
  
    
 
  
Fig. 12 Esquema representatiu dels tres gradients geotèrmics (A.Genter et 
al./C.R. Geoscience 342, 2010). 
32 
 
9.4.5 Zones característiques: Sistemes geotèrmics 
La major part de les zones de fracturades caracteritzades a la xarxa d'estudi poden 
agrupar-se en tres grans concentracions, cadascuna a una profunditat determinada. 
Aquestes 3 zones estan considerades el reflex d'una falla principal, equivalent a la falla 
detectada a la zona sedimentaria per sísmica de reflexió. 
 Zona 1 (1800-2000m): localitzada en el granit porfíric inalterat. Inclou la major 
zona de fractura. 
 Zona 2 (3000-3400m): es troba a l'interior del granit alterat i fracturat, les fàcies 
del qual estan caracteritzades per alteració pervasiva, on conté una altra 
proporció d'argiles i minerals hidrotermals. Després dels tests de circulació 
realitzats l'any 1997, s'arriba a la conclusió que existeix una bona interconnexió 
de fluids al reservori entre els pous GPK-1 i GPK-2. 
 Zona 3 (4500-5000m): situada pròxima a la interfície entre els dos granits. Les 
fàcies profundes, estan caracteritzades per una baixa alteració pervasiva. 
Localitzada dins el reservori inferior, és actualment part del cicle geotèrmic sota 
els tests de producció elèctrica. Conceptualment aquest reservori sembla 
comportar-se com un reservori fracturat incrustat en una matriu de baixa 
permeabilitat. 
Dins aquestes 3 zones es desenvolupen dos sistemes geotèrmics. 
Entre els anys 1991 i 1998, dins la segona part del projecte, durant quatre mesos es duu 
a terme una circulació continua al reservori superior entre els pous GPK-1 i GPK-2, i 
severs tests de circulació de duració limitada s'han realitzat al reservori inferior: sense 
bombeig al 2005 i amb bombeig al 2008. 
L'any 1997, el reservori superior es posa en circulació amb un flux de massa de 25Kg/s 
en un circuit tancat amb pressions de fluid llunyanes als nivells de pressió d'estimulació. 
S'instal·là una bomba al pou GPK-2 a una profunditat de 430m per millorar la 
recuperació mitjançant l'aprofitament de la permeabilitat. Durant l'experiment s'extreuen 
244.000 tones de salmorra a temperatura superior a 142ºC i reinjectades a 40ºC al pou 
GPK-1. La pressió d'injecció al GPK-1 disminueix de 4 a 2 MPa durant el test a partir 
dels 60 dies, coincidint amb l'acabament de la injecció d'inhibidors d'incrustacions. 
Els resultats mostren una resposta ràpida, indicant que almenys algunes de les principals 
trajectòries del flux que uneixen els pous, són directes. La potència tèrmica produïda 
utilitzable per a una temperatura de reinjecció de 40ºC és de 11 MW pel final de 1997. 
La primera circulació del triplet de pous profunds entre 4,5 i 5Km es fa entre Juliol i 
Desembre de 2005. Els pous han estat estimulats hidràulica i químicament amb 
anterioritat i d'ells se'n extreu un total de 209.000 m
3
 de salmorra calenta, a un cabal de 
15L/s per les perforacions laterals dels pous GPK-2 (a una temperatura de 162ºC) i 
GPK-4 (a una temperatura de 120ºC) sense cap tipus de bombeig. El fluid produït es 
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reinjecta al pou GPK-3 a una pressió de 4MPa, que a finals del test arriba a ser de 
7MPa. 
Els traçadors indiquen que, durant la circulació:  
 Un 25% del fluid recuperat prové del pou GPK-2 
 Només un 2% del fluid recuperat,prové del pou GPK-4 
Això, mostra la asimetria que existeix i la complexitat de la xarxa de les zones de 
fractura. 
 
  
 
Durant els 6 mesos durants i posteriors a la circulació, més de 600 microsismes s'han 
enregistrat amb una magnitud superior a 2. 
L'any 2008 es torna a posar en circulació el reservori inferior, entre Juny i mitjans 
d'Agost. Durant aquest període, el bombeig al GPK-2 va ser de 25L/s, a una temperatura 
de 155ºC en el qual es van enregistrar aproximadament 190 microsismes associats a la 
circulació, de magnituds inferiors a 1,4 a l'escala de Richter. 
 
  
Fig. 13 Diagrama de circulació de flux dins del sistema geotèrmic de 
Soultz-sôus-Forêts,(Editorial/Geothermics 35, 2006). 
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9.5 Ensenyaments del projecte 
 
I. No és necessari perforar tant profund. 
Quan es vol explotar un reservori geotèrmic, una elevada temperatura del fluid 
és un paràmetre important, tot i que no és el principal. La pressió bruta d'una 
instal·lació es determina per: 
 El dèbit volumètric (els m3 per hora de producció en superfície). 
 La diferència tèrmica entre la producció i la reinjecció (característiques 
hidrodinàmiques del reservori). 
 El factor corresponent a la calor màssica 1  i el volum de massa d'aigua 
hidrotermal 
 En resum, és preferible disposar d'una gran quantitat d'aigua a menor 
 temperatura, que tenir poca aigua encara que sigui a una temperatura més 
 elevada. 
 D'altra banda, l'evolució de les tècniques de transformació/conversió de l'energia 
 tèrmica en energia elèctrica han permès en els últims anys, a través dels cicles 
 binaris (Kalina, Rankine) construir centrals elèctriques que aprofiten l'aigua 
 geotèrmica de mitjana entalpia. 
II. La sismicitat induïda no és una fatalitat. 
La principal molèstia local és la presència de microsismes que es manifesten 
consecutivament durant les fases d'estimulació. Aquestes són etapes obligatòries 
per tal de netejar les fractures naturals, qui estan parcialment colmatades per 
dipòsits de Baritina (BaSO4) i regenerar així els bucles de circulació d'aigua. 
L'experiència de Soultz-sous-Forêts ha permès aprendre que el control de la 
pressió d'injecció és una mesura eficaç per disminuir la sismicitat induïda.  
 
III. Un granit no sempre és impermeable. 
El concepte, imaginat pels americans durant els anys 70, d'explotar un recurs 
energètic partint del principi que és suficient en fracturar artificialment una roca 
calenta a través d'injecció d'aigua a pressió a partir d'una primera perforació es 
duu a terme en aquest projecte. Tal fractura, ha permès crear camins permetent 
així, fer circular l'aigua dins d'un entorn tancat de tal manera que es reescalfa i es 
recull a través d'una segona perforació. El concepte de HDR neix, i influencia 
els primers treballs a Soultz-sous-Forêts. 
Els resultats d'aquests, i en especial els dels tests de traçatge, han permès 
demostrar que el fluid calent captat no és pas el mateix que l'injectat, però esta 
composat majoritàriament per salmorra a una concentració de aproximadament 
100g/L. Són aquestes aigües salines les que circulen dins les fractures del granit 
                                                          
1
 Calor màssic o calor específic: quantitat de calor que cal subministrar a la unitat de massa d'una 
substància o sistema termodinàmic per elevar la seva temperatura en una unitat 
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i les qui vehiculen la calor per convecció i originen l'anomalia tèrmica de la 
regió. 
Aquesta anomalia tendeix a desaparèixer a una profunditat d'entre 1000 i 
3500m, doncs el gradient tèrmic decau a aquestes profunditats. A majors 
profunditats el gradient tèrmic esdevé linear, suggerint un nou règim de tipus 
conductiu. 
Altre cop, l'experiència de Soultz ha permès fer progressar la coneixença i 
comprensió de fenòmens del subsòl, donant lloc així a una nou concepte d'EGS 
(Enhanced Geothermal System).  
El terme "Enhanced" fa referència a la necessitat d'estimular el medi per 
augmentar-ne la permeabilitat. De fet, el reservori de Soultz-sous-Forêts, té una 
heterogeneïtat de circulació de fluids que limita, dins les condicions naturals, la 
injectivitat i la productivitat inicials dels pous, fent-lo no rendible pel que fa a 
una explotació econòmica. 
Per augmentar la productivitat s'han realitzat estimulacions hidràuliques i 
químiques que han fet millorar la circulació i el rendiment. 
 
IV. És més fàcil extreure que reinjectar. 
El concepte de HDR ideat a Soultz, imaginat com un sistema de "bucle tancat" 
implica limitar al màxim les pèrdues hidràuliques entre els pous. De fet, s'havia 
ideat un sistema de 2 pous de captura associats a un tercer dedicat a la 
retroalimentació per compensar la pèrdua de fluid en el medi. 
Les observacions d'avui dia, mostren que és més fàcil de produir l'aigua calenta 
natural que reinjectar-la. Es treballa amb un pou de producció (GPK-3) i dos 
pous de reinjecció (GPK-2 i GPK-4), per tal també de disminuir i limitar la 
microsismicitat induïda. 
 
 
Un cop la planta es posa en funcionament s'observa que deixa les següents dades: 
 
 Han estat 22 anys de recerca a partir dels primers estudis des que es va posar en 
funcionament l'any 2008. 
 Són 15 els laboratoris de recerca i centenars les empreses subcontractades. 
 80 milions d'euros han estat invertits, 30 dels quals provenen de la UE, 25 
d'Alemanya i 25 de França. 
 S'han perforat 4 pous d'alta profunditat, 3 d'ells a 5000m i un a 3600m. Avui en 
dia s'utilitzen 3 pous de sondeig. 
 200.000 m3 d'aigua injectada per netejar les fractures entre les roques. 
 11Km de bucle per on circula el fluid. 
 1Km de separació a les boques dels pous de injecció i recuperació. 
 2,1MWe de producció energètica bruta dels quals 1,5MW són energia neta 
circulant per la xarxa elèctrica. 
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10. Zona del Vallès-Penedès 
10.1 Situació geogràfica i geològica 
 
 
 
 
 
La zona d'estudi es troba entre Caldes de Montbuí  al oest, Samalús al Nord i Granollers 
al Sud. L'evolució estructural d'aquesta zona pot resumir-se en tres etapes (Anadón et 
al., 1979). La primera etapa o etapa preorogènica, comprèn des del inici de la 
sedimentació postherciniana fins a les primeres compressions (220-60 Ma). L'etapa 
orogènica o compressiva abasta la major part del Paleogen (60-20 Ma). Durant aquesta 
etapa es formen i es remobilitzen dos sistemes de falles de direcció ENE-WSW (del 
qual forma part la falla del Vallès) i NW-SE. Finalment, té lloc una etapa postorogénica 
distensiva que es desenvolupa des del Neogen fins a l'actualitat. És durant aquesta 
última etapa quan s'individualitzen les fosses tectòniques del Vallès-Penedès, La Selva, 
L'Emporda, etc. emplenades fonamentalment per materials neògens. Aquest procés 
distensiu forma part d'un sistema de rifting molt més ampli que s'estén al llarg de la 
costa Mediterrània espanyola (Vegas et al., 1980). 
 
Fig.14 Mapa geològic de la zona geogràfica del Graben del Vallès-Penedès. (1)Quaternari 
al·luvial i travertins; (2) Conglomerats; (3) Arcoses; (4) Argiles i conglomerats; (5) Calcaries; (6) 
Arenisques, margues i argiles; (7) Conglomerats, arenisques i argiles; (8) Argiles i margues; (9) 
Calcaries i dolomies; (10) Conglomerats, arenisques i argiles; (11) Pissarres, conglomerats i 
quarsites; (12) Pissarres; (13) Mica-esquists, paragneiss, esquists i quarsites; (14) Granitoids; (15) 
Falla normal; (15) Encavalcament; (17) Falla.(M. Fernández, E. Banda, Acta Geológica Hispana 
v.23, 1988). 
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A l'àrea estudiada, l'anomenada Serralada Prelitoral està representada pel massís del 
Montseny, format en aquest sector per granitoids tardihercinians i materials 
metasedimentaris paleozoics (pissarres, fil·lites, esquists i quarsites). La fossa del 
Vallès, en aquest tram, conté un farciment de sediments fonamentalment lutitics i 
argilosos d'edat neògena. Els dipòsits al·luvials dels rius Congost i Mogent i els 
col·luvials constitueixen el recobriment més superficial. El sòcol de la fossa el 
constitueixen materials predominantment metasedimentaris d'edat paleozoica. A la vora 
sud, la Serralada Litoral està principalment constituïda per l'associació plutònica 
tardiherciniana del Maresme. 
Aquest fet motiva que mentre el sòcol es troba a 3.000 m de profunditat a La Garriga, 
segons es desprèn de dades geofísiques, a Granollers aquest s'ha assolit a tan sols 
1.000m en un sondeig mecànic. L'amplada de la fossa varia, en aquesta zona, entre 8 i 9 
km. 
10.2 Primeres exploracions 
El Penedès forma part d'una important cadena de depressions que s'estén des del mar del 
Nord fins a tocar el continent africà. Aquestes depressions es caracteritzen per estar 
delimitades per importants fractures paral·leles als marges de la depressió, que 
s'enfonsen de centenars a milers de metres en l'escorça de la Terra. Aquestes falles 
determinaren l'enfonsament dels blocs de l'escorça que afectaven i originaren aleshores 
amples valls anomenades fosses tectòniques. 
 
 
 
 Fig. 15 Mapa europeu del Rift que va des de les Serralades Bètiques fins 
al Mar del Nord, (C.Martin i Closas, 1984). 
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La migració de fluids està causada per un efecte gravitacional degut a la infiltració 
d'aigües meteòriques en zones topogràficament elevades i la descàrrega d'aquestes en 
àrees més baixes. En una menor importància, la convecció tèrmica també hi contribueix. 
La dissipació dels gradients hidràulics estan controlats per les propietats hidràuliques 
del sediment, on les principals "controladores" són: la conductivitat hidràulica i 
l'emmagatzematge específic. La porositat i la curvatura dels recorreguts del fluid entre 
porus, expressats com a tortuositat dels porus, juguen un paper important en el transport 
de soluts. 
Les propietats hidràuliques dins la capa sedimentaria estan heterogèniament distribuïdes 
amb una alta permeabilitat/baixa compressibilitat de materials als marges i una baixa 
permeabilitat/alta compressibilitat al centre, com a regla generalitzada. La 
heterogeneïtat d'un sediment és una propietat que depèn de la escala, per tant és precís 
fer un anàlisi a diferents escales de treball. 
A la part superior de l'escorça, el gradient geotèrmic és de mitjana de 30ºC/Km i degut a 
la rigidesa d'aquesta, la transmissió de calor s'efectua fonamentalment per conducció. 
Per altra banda, la gran quantitat de fluids meteòrics propicia règims convectius de 
transport de calor, ocasionant anomalies locals de flux. La anomalia manifestada entre 
La Garriga i Samalús té una surgència de 61ºC amb un gradient d'entre 1.5-2.5ºC/10m 
(IGME, 1984) el qual origina, suposant una conductivitat de 2,1 Wm
-1
K
-1 
un flux de 
calor de 300 a 500 mWm
-2
 
El rift continental s'estén al llarg d'un centenar de quilòmetres i una amplada d'una 
desena. El règim hidràulic està controlat per la configuració tectònica. La sedimentació 
que es troba a la superfície d'aquest, desenvolupa aqüífers capaços de redistribuir fluids, 
soluts i calor. Típicament en un rift la topografia desenvolupa un moviment del flux 
degut a la subsidència de la conca i a l'aixecament dels seus laterals. Les falles normals 
dels contorns i les zones de fractura i els sediments permeables a la vora de la conca 
faciliten la infiltració de fluids meteòrics, mentre que el material més fi i menys 
permeable a les parts centrals redueixen el cabal. 
Al llarg del temps, parts de la conca que eren controlades per condicions lacustres i 
marines i el moviment de flux era degut a la topografia, passen a ser controlades per la 
consolidació com a principal mecanisme. Quan la subsidència disminueix i els contorns 
del rift s'erosionen, el gradient topogràfic disminueix i, en absència de flux provocats 
per la topografia, es poden desenvolupar cèl·lules de convecció local, especialment en 
unitats gruixudes i permeables properes a les falles principals. Les conques del rift 
acostumen a ser simètriques respecte el seu eix longitudinal, on queda reflexat a la 
topografia i a la distribució de fàcies. Depenent doncs de la configuració 
hidroestratigràfica a la part menys subsident, aquesta pot proveir d'anomalies 
geotèrmiques. (Clauster,1989)  
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Com es mostra a la figura anterior, la conca del Vallès-Penedès és asimètrica i està 
rodejada de falles normals. El gruix d'aquesta omple fins a 2500m de sediment cenozoic 
al NW i uns 100m al SE. La principal recàrrega de fluid es troba entre el paleozoic i el 
cenozoic al límit NW a uns 450 metres de profunditat. La descàrrega de fluids es troba a 
les parts centrals de la conca amb menor elevació topogràfica.  
 
 
La distribució de la conductivitat hidràulica s'ha extrapolat de les fàcies sedimentàries 
que inclouen les unitats basals i les severes unitats permeables al límit NW de la conca 
format per conglomerats del Burdigalià (Baix Miocè) i Serraval·lià (Mig Miocè). 
 
Fig. 16 Mapa del graben del Vallès-Penedès, (K.Bitzer, 
A. Travé, M.Carmona, 2001). 
Fig. 17 Tall NW-SE transversal del Graben del Vallès-Penedès, 
(K.Bitzer, A. Travé, M.Carmona, 2001). 
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La part central de la conca està formada per unitats menys permeables. El principal 
objectiu del model de simulació és avaluar la influencia de les falles limitants de la 
conca hidrològica. Les falles són incorporades con a zones d'elevada conductivitat 
hidràulica i ell sistema de flux resultant corresponent al Miocè Superior demostra la 
infiltració del fluid meteòric al límit NW en unitats més profundes constituïdes per 
conglomerats basals que actuen com un aqüífer regional. 
 
 
 
Els fluids en el contorn NW flueixen cap al SE i ascendeixen a través del pla de falla. El 
càlcul estimat de la velocitat màxima de flux es troba en l'ordre de centenars de 
metres/any amb les velocitats puntes pròximes al límit NW, degut  als gradients 
topogràfics i la alta permeabilitat dels conglomerats. 
El flux a les parts centrals del perfil simulat és menor degut a la presència de lutites de 
més baixa permeabilitat. Els conglomerats basals, els quals representen un aqüífer 
regional, desenvolupen velocitats de flux de l'ordre de diversos metres/any. A la 
frontera SE, hi ha una barreja de fluids que provenen del Vallès-Penedès per una banda, 
i del Horst del Garraf per l'altre. 
 
Fig.18 Moviment del flux en el Graben del Vallès-Penedès, (K.Bitzer, 
A. Travé, M.Carmona, 2001). 
Fig. 19 i 20 Conductivitat hidràulica i velocitat de flux en el Graben del Vallès-Penedès, (K.Bitzer, 
A. Travé, M.Carmona, 2001). 
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10.3 Models de processos plausibles capaços de generar calor 
Existeixen quatre models de processos en principi plausibles capaços de generar calor:  
a) Generació de calor per fricció a la falla del Vallès-Penedès. 
De forma simplificada, pot dir-se que durant una fase compressiva ( 60-20Ma) la 
falla es mogué de manera horitzontal donant pas a la formació de milonita a la falla, 
mentre que durant una fase distensiva posterior ha tingut un moviment de falla 
normal, on s'estima que el desplaçament total ha estat de 20-30 Km. 
Per quantificar la magnitud de l'efecte considerem que la falla es mou continuament 
i es comporta com una falla vertical. Per determinar la temperatura al pla de falla 
considerem un regim estacionari per la temperatura (Turcotte, et. al. 1980) ja que la 
difusivitat mitjana és de [a
2 
= 10
-6
m
2
/s] i la profunditat màxima a considerar és de [z 
= 14 Km] (gruix de la part fràgil de l'escorça) per tant el temps característic per la 
conducció del calor és de [tc = z
2
/a
2
 = 6Ma]. 
 
 
 
 La distribució de temperatures respecte la profunditat del pla de falla vindrà donada 
per la equació: 
 
          
on: 
    
  
   
 
  
   
 
      
 
Aquesta equació s'ha resolt mitjançant el mètode d'elements finits amb les 
condicions de contorn empleades a la següent figura on els valors utilitzats han 
estat: 
 
K = 2,5 Wm
-1
K
-1 
γ = 0,03ºC/m 
T0 =15ºC 
q = 4x10
-3
 + 2x10
-7
(z) Wm
-2 
en el cas de τmàx 
q = 2,6x10
-7
(z) Wm
-2 
en el cas de τmin 
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La següent taula mostra els resultats obtinguts. De ells es dedueix que l'augment de la 
temperatura degut a la generació de calor per fricció es pot considerar despreciable i no 
explica l'anomalia tèrmica. 
H TG (ºC) TF τmàx (ºC) TF τmin (ºC) 
0 15 15 15 
1000 45 48,6 45,51 
2000 75 81 76 
3000 105 112,73 106,43 
 
 
 
 
b) Dissipació de calor degut a un cos magmàtic intrusiu 
La justificació d'aquest model es basa en què la formació de la fossa s'inscriu en un 
període geodinàmic distensiu, que generalment generen una disminució del gruix de 
l'escorça provocant una ascensió de magma i una possible activitat volcànica 
associada. Per tant es desenvolupa una teoria analítica suposant una intrusió 
magmàtica cúbica amb una temperatura inicial determinada on els paràmetres 
variables serien: tamany, profunditat i edat de la intrusió. Tanmateix es suposaria un 
Fig.21 Malla empleada per resoldre la equació             amb les 
condicions de contorn que s'indiquen. (M. Fernández, E. Banda, Acta 
Geológica Hispana v.23, 1988). 
 
 
 
Taula 5 Distribució de temperatures a diferents profunditats. H=profunditat; TG=Temperatura 
deguda al gradient geotèrmic normal expressada en ºC; TF=Temperatura deguda a la fricció 
expressada en ºC. (M. Fernández, E. Banda, Acta Geológica Hispana v.23, 1988). 
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medi homogeni, isòtrop i en total absència d'aigua amb un flux de calor d'entre 280-
340 mWm
-2
, és a dir uns 70-80ºC a 400m de profunditat. 
La fórmula que regeix el procés de refredament conductiu d'una intrusió és: 
 
   
   
    
 
  
  
 
 
Matemàticament obtenim un seguit de gràfiques  amb diferents corbes a 400m de 
profunditat determinades en funció de la profunditat de la cara superior de la 
intrusió i del tamany a una edat fixada. La zona ombrejada ens indica els diferents 
paràmetres que generarien temperatures compreses entre els 70 i 80ºC a 400m, ja 
que és la temperatura màxima observada als sondejos (IGME, 1984). D'aquesta 
manera, aquests valors expressen aproximadament fluxos de calor similars als 
obtinguts experimentalment. 
Per tant dels resultats obtinguts es dedueix que un model d'intrusió com el descrit 
podria explicar termodinàmicament el flux de calor de Samalús - La Garriga, però, 
no obstant això, és gairebé, geològicament parlant, improbable ja que la profunditat 
màxima de l'emplaçament de la intrusió és de 2300m, és a dir, per sobre del sòcol de 
la fossa, i per altra banda, tampoc existeixen evidencies superficials volcànics 
d'afloraments pròxims a la zona. 
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Fig.22 Gràfiques que mostren la temperatura obtinguda a una profunditat de 400 m, en funció de 
la profunditat d'una intrusió de diferents edats (10.000 a 6.000 anys) i semi aresta variable: 1) 
500 m; 2) 750 m; 3) 1000 m; 4) 1250 m; 5) 1500 m. La zona ombrejada engloba la família de 
paràmetres que s'ajusten a la temperatura observada.(M. Fernández, E. Banda, Acta Geológica 
Hispana v.23, 1988). 
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c) Convecció lliure a la depressió  
En un estrat permeable i homogeni, saturat d'aigua i confinat per capes 
impermeables les quals es mantenen a temperatures constants T0 i T1 respectivament 
on T1 > T0 sota determinades condicions, pot produir-se un procés de convecció 
degut a que la densitat de l'aigua disminueix al augmentar la temperatura. Conegut 
com a convecció lliure, aquest fenomen ve controlat pel conegut número de 
Rayleigh el qual presenta un valor crític perquè s'iniciï la convecció: 
 
   
                     
  
 
en la que: 
                      
                        
                                           
       
                       
                                                
       
                    
                                          
 
Per a aqüífers confinats el valor crític mínim és de 4π2 i en el cas que ens 
concerneix, obtenim valors del número de Rayleigh  d'entre 132,5 i 265, per tant es 
donen les condicions per a un procés de convecció lliure. 
 
 
 
  
Fig.23 Variació de la temperatura amb la profunditat en una cèl·lula quadrada amb Ra = 
165. La línia contínua correspon a la zona de màxim flux vertical cap amunt, la línia 
discontínua (                 ) correspon a la zona de flux vertical nul, i la línia a traços 
correspon a la zona de màxim flux vertical cap avall. Donaldson (1962). 
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La variació de la temperatura obtinguda es mostra a la figura 23, i en efecte, segons 
els sondeigs realitzats (IGME,1984) entre els municipis de Caldes de Montbui, 
Mollet del Vallès, La Garriga i Llinars del Vallès s'observen anomalies d'entre 0,1-
0,7ºC/10m. Però segons aquest model la convecció hauria de desaparèixer on es 
troba el Horst central (4-5Km en direcció SE de la falla del Vallès) ja que la 
profunditat de la fossa disminueix bruscament fins als 1000m i la diferencia de 
temperatura és menor, fet que provoca la disminució del número de Rayleigh fins a 
valors inferiors al crític. 
En vista dels resultats del model matemàtic es pot establir la hipòtesis de la 
existència d'un règim de convecció lliure que afecti a gran part de l'àrea estudiada, 
no obstant no pot explicar les grans anomalies de Samalús - La Garriga i Caldes de 
Montbui ja que la temperatura màxima mostrada és superior als 75ºC mentre que els 
anàlisis químics (IGME,1984) de les temperatures d'equilibri són de 115-130ºC. Per 
una altra banda, a 400m de profunditat les temperatures haurien de ser segons el 
model analític de 35-40ºC mentre que les termometries observades als sondeigs 
(IGME,1984) assoleixen valors de 75ºC. 
Per últim, no és possible validar tal model doncs els sondeigs només arriben fins a 
400m de profunditat i per tant pot haver-hi pertorbacions degudes a infiltracions 
d'aigües meteòriques en zones de major permeabilitat que alterin el resultat real. 
 
d) Convecció forçada o advecció  
Quan en un aqüífer lliure el nivell piezomètric presenta un gradient horitzontal 
determinat, es produeix una circulació d'aigua des de les zones de major nivell cap a 
menor nivell piezomètric. 
Les equacions que determinen tals processos són exactament les del model anterior, 
però per simplicitat del cas la densitat es considera constant i les condicions de 
contorn s'adaptaran a les noves hipòtesis. 
Els processos de convecció forçada poden modificar substancialment la distribució 
de la temperatura donant lloc a marcades anomalies geotèrmiques, però per altra 
banda la modelització de tals models no és senzilla de fer analíticament i es 
necessita de la incorporació de mètodes numèrics per la seva resolució. 
Pel que fa a la zona de recàrrega, trobem dues sub-hipòtesis: la primera, recàrrega 
des de la Serralada Litoral, que es descarta en veure que, segons les dades del 
IGME, la profunditat de l'aigua i la localització aproximada de diversos pous (la 
majoria d'ells superficials) existents a la zona, mostren una disminució progressiva 
del nivell piezomètric en direcció SE,  deduint-ne una tendència de circulació que va 
des de la serra Prelitoral cap a la serra Litoral, amb un desnivell piezomètric 
aproximat de 180 m. La segona, amb recàrrega des de el NW i la serralada del 
Montseny. Aquesta hipòtesis, podria explicar la possibilitat d'aconseguir 
temperatures de 60-70ºC al pla de falla, no obstant en un medi homogeni i isòtrop a 
gran escala, hi ha línies de corrent que circulen a gran profunditat, però també n'hi 
ha que circulen superficialment (infiltració d'aigua) produint una mescla que faria 
descendir la temperatura de surgència als 61ºC que trobem a Samalús valors que 
mostren que la mescla sigui de poca importància. 
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Vist els resultat obtenim que una hipòtesi viable és la intrusió des del Montseny a 
uns 1000-1200m sobre el nivell del mar dins d'una superfície d'entre 8-10 Km
2
, on 
amb una recàrrega d'un 1 ‰ seria suficient per obtenir cabals de 5-10 L/s i on la 
cunya granodiorítica actua com a barrera impermeable. 
Arribats a aquest punt ens trobem en un altre encreuament de possibilitats: que la 
cunya arribi fins la base de la fossa, fet que deixaria circular l'aigua lliurement per la 
milonita i ascendir pel pla de falla, o que la cunya arribi fins la base de la falla però 
degut a la dissolució del sílice sota l'efecte hidrotermal es desenvolupi una porositat 
secundària que permetria la circulació. Aquesta, ascendiria degut a la diferencia 
piezomètrica pel plà de falla que posaria en contacte la cunya granodiorítica amb el 
reompliment sedimentari de la fossa a través de una zona cataclastitzada de 300m de 
gruix (IGME, 1984). Tal zona presentaria una permeabilitat relativament elevada 
degut al efecte hidrotermal. L'aigua pujaria per la milonita fins a cota 245 metres 
sobre el nivell del mar, que és just la cota del riu Congost situat a La Garriga. 
Aquest model, concorda prou bé amb les dades experimentals obtingudes per 
l'IGME. En elles, s'estipula que l'alçada d'infiltració ha de ser de uns 1300m i el 
temps de residencia d'uns 50 anys. 
Acceptant tal model, es suposa que l'aigua adquireix la seva màxima temperatura 
(115-130ºC) al fons de la conca (3000m de profunditat). La font de calor seria el 
gradient geotèrmic regional i l'aigua ascendiria per pla de falla refredant-se en 
funció de la velocitat d'ascens. 
  
Fig. 24 Geotèrma obtinguda a partir de les dades del IGME 
(1984) per als sondejos SA-1 i SA-2 i geotèrma teòrica calculada. 
(M. Fernández, E. Banda, Acta Geológica Hispana v.23, 1988). 
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Dels quatre models proposats, després de varis estudis, els únics models físics que 
poden explicar amb certes probabilitats les anomalies geotèrmiques observades en l'àrea 
estudiada són els de tipus convectius. Existeix la possibilitat que en les zones 
septentrionals de la conca on el sòcol es troba a uns 3000m de profunditat es donin 
processos de convecció produint anomalies geotèrmiques, però en cap cas són de 
suficient argument per explicar la magnitud de les anomalies de La Garriga-Samalús i  
Caldes de Montbui. 
El model que millor explica l'origen de l'anomalia de La Garriga-Samalús és el de 
convecció forçada a través del massís del Montseny, amb zona de recàrrega a la 
serralada pre-litoral amb direcció NW-SW. 
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11.Modelització 
11.1 Funcionament del programa 
El programa Hydrotherm Interactive és un simulador en dues dimensions que pot 
representar l'energia tèrmica associada a processos hidrotermals i sistemes de flux 
d'aigua subterrània. Està constituït per un preprocessador gràfic i un postprocessador 
que executa les simulacions i mostra els resultats en un entorn visual interactiu. 
L'Hydrotherm Interactive permet representar un rang de valors molt ampli de les 
magnituds del fluid, amb pressions de fins a 10
4
 atmosferes i temperatures pròximes als 
1200ºC. Aquest ventall tant ampli permet simular una gran varietat de mecanismes 
hidrotermals. Per realitzar els càlculs el programa utilitza principalment dues equacions 
diferencials: L'equació del flux de l'aigua, formada a partir de la combinació de la Llei 
de Darcy pel flux en medis porosos i la conservació de massa en les fases líquida i gas, i 
l'equació del transport de l'energia tèrmica, formada a partir de la conservació de 
l'entalpia en un medi aquós i porós. 
El programa utilitza el mètode de diferències finites per calcular de manera aproximada 
les equacions diferencials. Es poden representar una àmplia varietat de situacions de 
transport hidrotermal si s'introdueixen, dins els límits apropiats, les condicions inicials i 
els paràmetres necessaris. S'obté de manera simultània les solucions numèriques per les 
variables dependents primàries, la pressió i l'entalpia. Les variables dependents 
secundàries com la temperatura, saturació, densitat del fluid, viscositat i velocitat del 
fluid intersticial es calculen a partir de les variables primàries. 
11.2 Limitacions 
El programa Hydrotherm Interactive presenta diferents limitacions en funció del que es 
pretengui modelitzar.  
El programa necessita els valors dels paràmetres físics de les roques per poder dur a 
terme la simulació. S'escapa dels objectius d'aquest treball obtenir de manera directa 
aquests valors, per això els que s'han introduït són una aproximació de la realitat 
obtinguts a partir de la bibliografia. 
Una altra limitació que presenta el programa és que la malla de discretització no s'ajusta 
als límits del domini que no són paral·lels als eixos de coordenades, per tant, un domini 
amb un contorn inclinat no podrà ser calculat. 
El programa és útil per investigar mecanismes i comprovar hipòtesis mitjançant models 
simples. Un excés de detall alhora de construir el model no aporta una major precisió de 
resultat, i en canvi, provoca que tardi molt temps en realitzar els càlculs i exigeix més 
memòria RAM de l'ordinador. 
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11.3 Disseny del model geològic de Soultz-sous-Forêts i demostració dels processos 
convectius 
Per dissenyar el model geològic aproximat de la zona de Soultz-sous-Forêts s'han seguit 
una sèrie de passos. 
El primer pas és definir les unitats en les que es vol treballar. El programa necessita 
d'una relació coherent entre elles per tal de poder-lo executar. Per al model de Soultz 
s'han utilitzat les següents unitats: 
 
 
El segon pas és definir el domini de la zona. Per al model de Soultz s'ha definit una 
longitud de 8 Km de longitud per 5.5 Km de profunditat. El valor de la profunditat s'ha 
introduït en negatiu, doncs els valors positius del programa estan definits com a positius 
cap a la dreta en l'eix X i cap a dalt en l'eix Z. 
 
 
 
Taula 6 Unitats per al càlcul de la modelització de Soultz-sous-Forêts amb 
els estrats horitzontals. 
Fig. 25 Domini de direcció NW-SE que representa la zona de Soultz-sous-Forêts, de 8 Km de 
longitud per 5 Km de profunditat. 
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Definides les unitats i el domini, ara cal definir una malla per que el programa pugui 
modelitzar, amb més o menys detall, els moviments de flux. Degut a la mitjana qualitat 
del ordinador, per aquest model s'ha definit una malla de 100 columnes i 50 files 
adaptades a les dimensions del domini. 
 
 
 
El quart pas és definir les condicions de contorn amb les que es vol treballar: 
temperatura i pressió superficials i basals. En superfície, s'han definit unes constants a 
partir de les condicions inicials, és a dir, aquestes no variaran en tot el procés de 
modelització al llarg del temps, que és bàsicament el fenomen que es dona a Soultz-
sous-Forêts. Per altra banda a la base del domini s'han definit una temperatura de 203ºC 
extreta de la bibliografia i una pressió de 150 bars. 
 
 
  
Taula 7 Nombre de files i columnes de la malla de 
discretització del model de Soultz-sous-Forêts. 
Fig. 26 Condicions de contorn introduïdes en el domini NW-SE de la zona de Soultz-sous-
Forêts. 
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Per últim cal definir els materials de la fossa del Rhin que trobem a Soultz. Les dades 
s'ha extret de la modelització feta per Magnenet et al. (2014) . 
 
 
 
Tant la conductivitat tèrmica com el calor específic de les roques estan definits en 
funció de la temperatura (expressada en K). La fórmula utilitzada per la conductivitat 
tèrmica representa una recta que a major temperatura obté un resultat menor de la 
conductivitat tèrmica, mentre que per el contrari, la fórmula del calor específic, mostra 
un augment d'aquest a majors temperatures. Per introduir-les al programa, només cal 
introduir dos valors de conductivitat tèrmica o calor específic, doncs al ser una recta ja 
en tenim suficient. 
La fórmula que representa la conductivitat tèrmica és: 
 Per les capes del petroli del Pechelbronn i Keuper: 
                         
 Per la capa dels gresos del Buntsandstein: 
                         
 Per les capes dels granits: 
                         
La fórmula que representa el calor específic: 
 Per la capa del gres del Buntsandstein: 
                            
 Per la resta de capes: 
                            
Un cop introduïts aquests valors li cal especificar els anys de càlcul i cada quants anys 
volem que ens modeli. Arribats a aquest punt, es pot fer servir el postprocessador.  
Taula 8 Definició de les característiques dels materials de Soultz-sous-Forêts. Porositat (%); 
Permeabilitat (m
2
); Conductivitat tèrmica (W/m K
-1
); Calor específic (J/kg K
-1
); Densitat (kg/m
3
); 
Compressibilitat (Pa
-1
) 
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11.3.1 Resultats  
Magnenet et al. (2014) en la modelització realitzada a Soultz-sous-Forêts, van introduir 
els estrats horitzontalment, per tal de poder visualitzar les cèl·lules convectives de 
moviment de flux en el seu interior. De la mateixa manera s'ha realitzat a la figura 27. 
 
 
 
Profunditat (m) Color Edat i litologia 
0-800 Verd Margues i argiles del terciari i juràssic 
800-1000 Blau Formacions Keuper i Mushelkalk 
1000-1400 Lila Gres del Buntsandstein 
1400-1550 Groc Granit alterat 
1550-3700 Gris clar Granit fracturat 
3700-5500 Gris fosc Granit poc permeable 
  
Fig.27 Estructura horitzontal (Km) de direcció NW-SE dels 
sediments i granits de Soultz-sous-Forêts. 
Taula 9 Profunditats de les litologies del model horitzontal de Soultz-sous-Forêts.  
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Els resultats obtinguts són: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.28 Fluxos convectius resultat de les modelitzacions del model horitzontal de Soultz-sous-Forêts 
Instantànies preses per a t= 0 anys;t=4.998 anys; t=400.000 anys; 5.000.000 anys; t=10.000.000 anys. 
55 
 
En la figura anterior, s'observen clarament les cèl·lules convectives de moviment de 
flux degut a les diferències tèrmiques. Aquestes es comencen a formar a partir dels 
2.500 anys d'antiguitat després de la formació sedimentació, i adopten una continuïtat 
constant al llarg dels anys fins arribar als 50 milions d'anys, punt en que es deixa de 
modelitzar. Si mes no, aquest model nomes mostra el cas ideal de convecció, que es 
dona quan els estrats són horitzontals i uniformes. 
 A més a més, en aquest treball, s'ha modelitzat els corrents convectius amb l'estructura 
actual del la geologia de Soultz-sous-Forêts, basada en un tall esquemàtic de la fossa del 
Rin (G.R. Hooijkaas et al. 2006). En aquest cas, només es mostren dos tipus de granits, 
el granit fracturat i el granit impermeable.  
 
 
 
Profunditat (m) Color Edat i litologia 
0-1000 Verd Margues i argiles del terciari i juràssic 
1000-1200 Blau Formacions Keuper i Mushelkalk 
1200-1400 Lila Gres del Buntsandstein 
1400-3700 Gris clar Granit fracturat 
3700-5500 Gris fosc Granit poc permeable 
  
Fig.29 Tall modèlic (Km) de direcció NW-SE de Soultz-sous-Forêts. 
Taula 10 Profunditat mitjana de les litologies de Soultz-sous-Forêts amb falles. 
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I els resultats obtinguts són: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 30 Fluxos convectius resultat de les modelitzacions del model fallat de Soultz-sous-Forêts. Instantànies 
preses per a t=0 anys; t=1.706 anys; t=4.610 anys; t=13.774 anys;t=40.992 anys; t=10.000.000 anys.  
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Aquesta modelització s'aproxima més a la realitat, tot i que segueix sent un model 
teòric. S'observa com els primers moviments convectius tenen lloc a partir dels 1.700 
anys, de manera menys uniforme, filtrant-se per les discontinuïtats de les falles. 
 A partir dels 4.000 anys, on l'àrea de les cel·les són màxims, aquestes conflueixen a la 
part central del rift, tal i com s'observa als 13.774 anys. En arribar a aquest punt 
s'observa un moviment cap al Sud-Est fins arribar al extrem del Rift, on hi roman fins al 
final de la modelització. Pel que fa a l'altre extrem del Rift, al Nord-Oest, també s'hi 
aixeca una altra cèl·lula convectiva a mesura que la cèl·lula central es mou cap al Sud-
Est, creant així una situació de temperatures fredes al centre, i temperatures càlides als 
extrems.  
És precís recordar, que la central geotèrmica de Soultz-sous-Forêts no treballa en funció 
d'aquestes cèl·lules convectives, sinó que aprofita la calor del granit a 5Km de 
profunditat, i es pot observar que aquesta no varia en tota la modelització.  
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11.4 Disseny del model geològic anàleg de la zona de La Garriga, Samalús i Caldes 
de Montbui 
Tal i com s'ha fet a la modelització de Soultz-sous-Forêts, primer de tot s'han introduït 
les unitats en les que volem treballar. 
 
 
 
Seguidament s'ha definit el domini de càlcul, que correspon al graben del Vallès a 
l'alçada de Samalús, on té una amplada de 25 Km. La profunditat del graben no és 
constant, doncs està basculat cap al Nord-Oest, però el programa Hydrotherm 
Interactive no permet treballar amb dominis que no siguin paral·lels als eixos de 
coordenades. Tot i així, s'ha generat un model teòric més profund, de 5Km i s'han 
introduït les capes geològiques basculades. 
 
  
Taula 11 Unitats per al càlcul de la modelització del Rift del Vallès. 
Fig.31 Domini de direcció NW-SE que representa la zona del Vallès de 25 Km de longitud per 5 
Km de profunditat. 
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La malla definida per aquesta modelització ha estat de 60 files per 116 columnes. No és 
una malla simètrica, doncs al tenir gruixos de milonita tant petits, s'ha decidit introduir-
hi més columnes a les zones per on hi ha milonita i obtenir una millor discretització. 
 
 
 
En aquest cas, les condicions de contorn també varien respecte les de Soultz-sous-
Forêts. En superfície, com a diferencia, sí que tenim surgència d'aigua, i sabem que és a 
61ºC just a Samalús, que és on hi aflora la Milonita, però aquest fenomen no es dona 
des dels orígens, sinó que és causa de l'evolució del temps. En la modelització es veu 
com evoluciona aquest fenomen. D'altra banda, a la base hi tenim un flux basal constant 
determinat de 81mW/m
2
. 
 
 
  
Taula 12 Nombre de files i columnes de la malla de discretització del model 
del Vallès. 
Fig. 32 Condicions de contorn introduïdes en el domini NW-SO de la zona del Vallès. 
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Per últim ens cal definir la geologia, els materials introduïts són Conglomerats, Lutites, 
Milonita i Granit paleozoic. Aquest treball no profunditza suficient com per obtenir 
totes les dades necessàries que encara no es troben disponibles, per tant, tant els valors 
de conductivitat tèrmica com els de calor especifica s'han extret del model de Soultz-
sous-Forêts. Cal destacar que aquest model és un model anàleg al de Soultz. 
 
 
  
11.4.1 Resultats 
Un cop introduïdes totes les dades necessàries, es passa a dibuixar l'estructura 
aproximada de la fossa del Vallès a la zona de Samalús, mostrada a la figura 33. 
Per tal que no mostri resultats erronis deguts a la escala, s'ha decidit incrementar el 
gruix de la milonita 100 m. De no ser així, degut a la mitjana qualitat del ordinador, la 
malla utilitzada no detecta en tots els punts la milonita i no mostra els resultats esperats. 
 
  
Taula 13 Definició de les característiques dels materials del Vallès. Porositat (%); Permeabilitat 
(Darcy); Conductivitat tèrmica (W/m K
-1
); Calor específic (kJ/kg K
-1
); Densitat (g/cm
3
); 
Compressibilitat (Pa
-1
) 
Fig.33 Tall modèlic (Km) de direcció NW-SE del Rift del Vallès basculat. 
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els resultats obtinguts són: 
 
 
 
Fig.34 Fluxos convectius resultat de les modelitzacions del model fallat de Soultz-sous-
Forêts. Instantànies preses per a t= 0 anys; t=2.151.409 anys; t=14.118.307; t=50.000.000 
anys. 
. 
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La anterior modelització mostra l'ascensió de calor a través del filó de milonita a través 
dels anys. S'observa com, amb la teoria exposada de què el filó arriba més enllà de la 
cunya, el fluid, que prové de la recàrrega del Nord-Oest, inicia un ascens a través de la 
milonita el qual es comença a fer evident a partir dels 2 milions d'anys, però no és fins 
els 14 milions d'anys que no hi ha un augment de la temperatura en superfície, i, com 
era d'esperar, aquesta ronda els 60 - 70ºC, just la temperatura a la que sorgeix aigua a 
Samalús. 
12. Comparativa entre Soultz-sous-Forêts i Vallès-Penedes 
Totes dues zones, tant la de Soultz-sous-Forêts com la del Vallès-Penedès es troben dins 
la formació geològica d'un Graben envoltat per falles normals d'orientació més aviat 
vertical que el delimiten, però, a la zona del Vallès, tot i no tenir la mateixa quantitat 
d'informació, veiem un baix número de fractures, a diferència de Soultz-sous-Forêts on 
en trobem una gran quantitat a diverses escales i a diverses profunditats, fet que 
complica el seu estudi però alhora augmenta la possibilitat de transportar fluids en el 
seu interior. 
Pel que fa al material dipositat sobre els dos camps d'estudi, a Soultz-sous-Forêts hi 
trobem sediment del Terciari amb calcàries lacustres i marines, margues evaporítiques, 
seguit de les capes petrolíferes del Pechelbronn (les quals van ser estudiades amb 
anterioritat al inici dels estudis de la construcció de la central geotèrmica), calcàries del 
Juràsic i Triàsic i finalment arenísques del Permià abans de trobar el granit, tot plegat, 
un conjunt de capes que no permeten la surgència de fluids a la superfície de manera 
natural, contràriament al que passa al Vallès-Penedès, on trobem sediment permeable al 
contorn NW, format per conglomerats del Burdigalià (Baix Miocè) i Serravalià (Mig 
Miocè) fet que provoca la intrusió i per tant recàrrega d'aigua meteòrica, amb 
descàrrega al pla de falla format per milonita, generada per fregament, i una falla 
profunda formada per milonita que permet la surgència d'aigua, mentre que a Soultz-
sous-Forêts hi ha salmorres calentes sense cap mena de recàrrega, i un sediment lutític 
molt poc permeable a les parts centrals del Rift. 
D'una banda, al Rift Rift de Soultz-sous-Forêts, hi ha estudis que mostren la existència 
de gradients de fins a 10ºC/100m de profunditat mentre que al Graben del Vallès-
Penedès en trobem de 30ºC/Km pròxims a la superfície. D'altra banda, també sabem que 
a Soultz, a una profunditat de 5000m la temperatura del fluid arriba a ser de 203ºC i que 
en superfície aflora a una temperatura de 165ºC i a elevada pressió. Al Vallès tenim 
surgències naturals a diferents punts, on suposadament són els punts de màxima calor i 
en aquests s'hi ha construït balnearis per tal d'aprofitar-la, i ni de lluny aquestes 
temperatures arriben al llinda mínim per construir una central geotèrmica viable 
econòmicament. En superfície, arribem a tenir surgències de 61ºC a la zona de Samalús-
La Garriga, i en profunditat, les hipòtesis explicades amb anterioritat apunten a que la 
temperatura màxima es troba a 3000m de profunditat, a la base de la fossa a una 
temperatura d'entre 115 i 130 ºC, aproximadament 60-75ºC  menys que a Soultz-sous-
Forêts.  
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13. Problemàtica ambiental 
Els plomalls que es veuen elevant-se de les centrals geotèrmiques són en realitat 
emissions de vapor d'aigua, no fum. Un estudi fet ler la EIA (Energy Information 
Administration, USA) a una planta de carbó actualitzada, amb depuradores i tecnologies 
de controls d'emissions, mostra que emet 24 vegades més de CO2, 10837 vegades més 
de SO2 i 3865 vegades més de NO2 per MW/h que una central geotèrmica. 
 
 
 
Òxids de Nitrogen (NOx) 
Acostumen a ser inodors i incolors o de color marró vermellós, com el Diòxid de 
Nitrogen. Els Òxids de Nitrogen es formen en els processos de combustió a altes 
temperatures en la oxidació del Nitrogen en l'aire. Els vehicles a motor són la màxima 
font exponencial d'aquests contaminants, seguit per la crema de fuel industrial a les 
refineries. Els Òxids de Nitrogen contribueixen a la formació de pluja àcida, 
deteriorament de l'aigua i escalfament global entre altres molts problemes. 
 
Taula 13 Gasos emesos per diferents centrals energètiques,(A.Kagel, D. Bates, K. 
Gawell, 2007). 
*Mentre que les centrals geotèrmiques no emeten SO2, un cop el H2S s'allibera com a gas 
a l'atmosfera, eventualment es transforma en SO2  i en H2SO4.  
 
Fig. 35 Gràfica comparativa de emissions de òxids de nitrogen entre diferents 
centrals energètiques (A.Kagel, D. Bates, K. Gawell, 2007). 
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La energia geotèrmica, només als EEUU,  evita que s'enviïn aproximadament 32 mil 
tones de Diòxid de Nitrogen cada any. Degut a que a les centrals geotèrmiques no hi ha 
crema de combustible, emeten nivells molt baixos de Òxids de Nitrogen, i en alguns 
casos, ni existeix tal emissió. Les petites quantitats emeses provenen de la combustió de 
Sulfur d'Hidrogen. Les centrals geotèrmiques requereixen per llei (amb petites 
modificacions entre estats) a contenir sistemes de reducció de Sulfur d'Hidrogen que el 
capturi i el cremi o converteixi en Sofre elemental. Durant la combustió d'aquest és 
quan es formen petites quantitats d'Òxids de Nitrogen, però aquestes són tan minúscules 
que de mitjana es consideren nul·les. 
Sulfur d'Hidrogen (H2S) 
És un gas incolor, inofensiu en petites quantitats, però considerat com a molest degut a 
la seva distintiva olor a ous podrits. En altes quantitats pot ser letal. 
Són fonts naturals de Sulfur d'Hidrogen els gasos volcànics, els dipòsits de petroli i gas 
natural o les aigües termals i fumaroles. És alliberat de forma antropogènica en el 
tractament d'aigües residuals, refineries de petroli, plantes de cel·lulosa i paper... Tot i 
que l'emissió provinent de fonts humanes només suposen un 5% del total de Sulfur 
d'Hidrogen enviat a l'atmosfera (Tatum, Vickie L., 1996) 
Avui dia, existeixen dos sistemes de ventilació utilitzats per la reducció de Sulfur 
d'Hidrogen a les centrals, que són el sistema Stretford
2
 i el sistema LO-CAT
3
. Tots dos 
converteixen el 99,9% del Sulfur d'Hidrogen provinent dels gasos geotèrmics no 
condensables en Sofre elemental, al que li donen una sortida com a fertilitzant.  
Des de 1976 les emissions de H2S han disminuït de 1900 lbs/h a menys de 200 lbs/h, tot 
i que la producció d'energia ha augmentat de 500MW a més de 2000MW. 
  
                                                          
2
 Procés Stretford: desenvolupat a finals de la dècada dels 40 per eliminar el gas ciutat (mescla de gasos 
combustibles que cremen amb flama lluminosa). Va ser el primer procés de oxidació per transformar el 
Sulfur d'Hidrogen en Sofre elemental per aconseguir treure'n profit comercial. El procés consisteix en una 
relació estequiomètrica redox en una solució alcalina que conté Vanadi que actua com a portador 
d'oxigen. 
3
 Procés LO-CAT: És un sistema dissenyat amb dues vessants separades. La primera, anomenada 
d'absorció, converteix el Sulfur d'Hidrogen en Sofre elemental, la segona, anomenada vessant d'oxidació 
s'encarrega de regenerar la catàlisis. 
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Diòxid de Sofre (SO2) 
Les centrals geotèrmiques no emeten Diòxid de Sofre directament, però un cop el Sulfur 
d'Hidrogen és enviat a l'atmosfera, es propaga per l'aire i eventualment es transforma en 
Diòxid de Sofre i en Àcid Sulfúric. Així doncs, qualsevol emissió de SO2 associada a 
l'energia geotèrmica, deriva de l'emissió de Sulfur d'Hidrogen. Les comparacions amb 
les centrals de carbó i petroli són considerables. 
 
 
Particules en suspensió 
Aquest grup abarca petites concentracions de líquids, particules de fum, pols o cendres 
volàtils. Les particules "primàries" tals com el fum, provenen de a crema de 
combustible, ja sigui e centrals com en vehicles. Les particules "secundàries" es formen 
quan els gasos de la crema de fuel reaccionen amb el medi. Aquestes estan formades per 
NOx, SOx i Components Orgàniques Volàtils (VOCs, Volatile Organic Compounds). A 
les centrals geotèrmiques no existeixen aquestes particules, doncs no hi ha crema de 
combustible en tot el procés. 
 
 
Fig. 36 Gràfica comparativa de emissions de Diòxid de Sofre entre 
diferents centrals energètiques, (A.Kagel, D. Bates, K. Gawell, 2007). 
 
Fig. 37 Gràfica comparativa de emissions de partícules en suspensió 
entre diferents centrals energètiques (A.Kagel, D. Bates, K. Gawell, 
2007). 
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Diòxid de Carboni (CO2) 
És inodor, incolor i principal gas hivernacle provinent de la crema de combustible. Les 
centrals geotèrmiques emeten Diòxid de Carboni, però en quantitats molt baixes. 
Alguns reservoris contenen quantitats variables d'alguns gasos no condensables, 
incloent CO2. 
 
 
Després del seu pas per les turbines, el vapor geotèrmic es condensa, no obstant, el 
Diòxid de Carboni no ho fa, i es dirigeix cap a l'atmosfera a través dels sistemes de 
refrigeració. La quantitat de CO2 emmagatzemada al fluid geotèrmic depèn de cada 
reservori, i la quantitat emesa a l'atmosfera, varia en funció de la central. Això dificulta 
estudiar quina és, de mitjana, la quantitat emesa per les centrals geotèrmiques. Per 
exemple, les "Binary power plants" tenen un  sistema de refrigeració tancat, i no emeten 
CO2 perquè en aquests casos el fluid mai està exposat a l'atmosfera. 
A part de les emissions de les centrals geotèrmiques, també s'han dut a terme estudis 
que responen a altres qüestions mediambientals, com ho són: la contaminació acústica, 
l'ús de l'aigua, la qualitat de l'aigua, l'ús del sòl i l'impacte de la construcció d'una 
central geotèrmica en la flora i fauna de l'ecosistema. 
Contaminació acústica: Normalment les centrals geotèrmiques produeixen menys soroll 
que el equivalent, d'acord amb els estàndards de nivell de so comú, al murmuri de les 
fulles a la brisa del vent, i això no està considerat una qüestió preocupant. 
Ús de l'aigua: De mitjana, les centrals geotèrmiques fan servir gairebé 19 litres d'aigua 
per MW/h, mentre que les plantes binaries de refrigeració no n'utilitzen. Això contrasta, 
i molt, amb els 1366 litres d'aigua per MW/h utilitzats per les centrals de gas natural. 
Qualitat de l'aigua: Els fluids geotèrmics utilitzats per generar electricitat són 
reinjectats cap al reservori utilitzant pous amb una carcassa gruixuda per prevenir la 
contaminació de salmorres amb el sistema subterrani. 
Fig. 38 Gràfica comparativa de emissions de Diòxid de Carboni entre 
diferents centrals energètiques, (A.Kagel, D. Bates, K. Gawell, 2007). 
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Ús del sòl: Aproximadament 30 anys, és el període de temps utilitzat per comparar el 
cicle d'impacte de diferents plantes energètiques, on una central geotèrmica necessita de 
404 m
2
 per generar 1 GW/h mentre que una central de carbó necessita de 3632 m
2
 per la 
mateixa potència.  
Dos dels problemes associats al ús del sòl són: 
 Subsidència: la subsidència pot estar lligada a la disminució de la pressió del 
reservori 
 Sismicitat induïda: mentre que l'activitat sísmica és un fenomen natural, la 
producció geotèrmica i les operacions d'injecció tenen resultats col·laterals de baixa 
magnitud coneguts com a microsismes, indetectables per a l'ésser humà i a vegades 
generats voluntàriament per les mateixes companyies. 
Impacte de la construcció d'una central geotèrmica en la flora i fauna de l'ecosistema: 
Abans que es comenci la construcció d'una planta geotèrmica, un estudi mediambiental 
exhaustiu s'ha de dur a terme per categoritzar els efectes sobre les plantes i animals. Les 
plantes energètiques estan dissenyades per a minimitzar l'efecte negatiu sobre la 
vegetació i construïdes sobre la normativa vigent.  
14.1 Mites sobre la geotèrmia 
1) L' energia geotèrmica és experimental i no s'utilitza àmpliament: FALS 
Els recursos geotèrmics, d'acord amb les evidencies arqueològiques han estat en ús, 
si mes no als Estats Units, des de fa 10.000 anys. Els paleo-índis, utilitzaven les 
aigües geotèrmiques per escalfar-se i per a la seva higiene personal. No va ser però, 
fins l'any 1904, quan es va inaugurar-la primera central geotèrmica generadora 
d'electricitat a Larderello, Itàlia. 
L'energia geotèrmica es troba en funcionament a 21 països, i proveeix de 
significants quantitats d'electricitat a països com Filipines, on el 27% de l'electricitat 
del país prové de fonts geotèrmiques. Tot i això, aquest món representa només una 
petita fracció del potencial que poden generar les fonts geotèrmiques. 
Com la tecnologia segueix avançant, les expectatives de cost i risc de l'ús de 
recursos geotèrmics seguirà disminuint mentre que la contribució geotèrmica a les 
nostres necessitats energètiques seguirà creixent. 
 
2) La geotèrmia és un recurs no renovable: FALS 
La geotèrmia és, per definició científica, un recurs renovable. L'energia geotèrmica 
és, literalment, l'escalfor de la Terra, i aquesta a escala social i humana, és infinita. 
La ciència ha determinat que el centre de la Terra ha estat calent durant gairebé 4 
milions d'anys, i ho continuarà estant durant els següent 4 milions. A més a més, 
l'aigua subterrània utilitzada per transformar el calor en energia mai disminuirà si es 
gestiona adequadament, doncs les precipitacions continuaran alimentant els 
reservoris. 
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3) Les centrals geotèrmiques emeten fum tòxic: FALS 
Els plomalls visibles són de vapor d'aigua i són fruit dels sistemes de refrigeració. 
Durant el procés de refrigeració, el 50% del fluid geotèrmic que hi entra, és emès a 
l'atmosfera com a vapor d'aigua, mentre que la resta roman al cicle i es retorna al 
reservori. Les emissions de vapor d'aigua contenen traces dels contaminants típics 
trobats en quantitats superiors en emissions de plantes de carbó i gas. 
 
4) L'extracció i injecció de salmorres geotèrmiques contaminen l'aigua potable: FALS 
Les salmorres geotèrmiques són reinjectades al medi utilitzant pous amb carcassa 
gruixuda per prevenir la contaminació d'aquestes. Les carcasses dels pous estan 
compostes per canonades recobertes de ciment per tal de prevenir qualsevol filtració 
al reintroduir el fluid al medi. 
Tot i que durant el desenvolupament d'una central no hi ha contaminació d'aigua, 
existeix un impacte local en l'ús de l'aigua. Les plantes geotèrmiques utilitzen aigua 
de la superfície o subterrània durant la seva construcció i operació així com durant la 
perforació dels pous per mantenir les operacions. Aquests usos, mentre que 
generalment no són un problema important, doncs no disminueixen dràsticament la 
quantitat de terra i aigua superficial disponible per a usos potables, s'han de tenir en 
compte durant el desenvolupament dels recursos geotèrmics. 
 
5) El desenvolupament d'un sistema geotèrmic altera les característiques del terreny: 
CERT 
Tot i que tots els desenvolupaments geotèrmiques poden modificar les 
característiques del terreny, la gestió òptima pot reduir, fins i tot eliminar, l'alteració 
d'aquest. 
A l'hora de desenvolupar un sistema geotèrmic, s'hi posa tot l'esforç per preservar i 
protegir les característiques naturals del medi, seguint les normatives federals i 
també fent servir noves tècniques de recerca dedicades a la gestió. Cal dir, que 
fenòmens com guèisers i fumaroles, poden desaparèixer sense la interferència de 
l'acció humana. En alguns casos de construcció geotèrmica, és difícil de distingir si 
aquests canvis han estat induïts per l'home o per la mateixa naturalesa del sistema. 
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15. Conclusions 
Fent una ullada a totes les dades exposades en el treball anterior, podem concloure que: 
A la zona del Graben del Vallès-Penedes no és viable el desenvolupament d'una central 
geotèrmica com la de Soultz-sous-Forêts, vistes les dades que es coneixen fins al 
moment, a resumir: 
1. La temperatura de surgència mínima considerada per a la construcció d'una central 
geotèrmica en un EGS és de aproximadament 150ºC. Al sistema geotèrmic de 
Samalús - La Garriga es tenen les màximes temperatures de surgència a 61ºC, per 
tant no compleix un dels requisits essencials. 
 
2. El sistema del Vallès només està basat en hipòtesis, no es tenen dades a profunditats 
de 5000m com a Soultz-sous-Forêts, per acabar de corroborar els estudis caldria fer 
cates in situ i estudis més exhaustius per confirmar les hipòtesis. 
 
3. En el cas de verificar que és viable la construcció d'un sistema EGS, caldria realitzar 
tota mena d'estudis posteriors tals com: la necessitat o no d'una estimulació 
hidràulica i/o química, anàlisis geoquímic de l'aigua per saber-ne els seus 
components i la seva qualitat, control de la microsismicitat induïda, durant el tot el 
procés i seguiment posterior per tal d'evitar qualsevol moviment inesperat, 
assegurant sempre la seguretat dels habitatges i poblacions de la zona, càlcul de 
l'abastiment de la central elèctrica i estudis ambientals que analitzin la quantitat i 
qualitat dels gasos emesos a l'atmosfera, entre d'altres. 
 
4. En els punts de temperatura màxima de surgència, ja existeixen negocis 
desenvolupats tals com balnearis, en cas encetar un projecte que també faci us del 
sistema geotèrmic, aquests podrien oposar-s'hi creant un conflicte d'interessos i un 
possible rebombori, generant així un retràs a la possible construcció de la central. 
 
5. Per dur a terme tal projecte, és necessari invertir-hi una gran suma de diners, si 
agafem de referència les dades de Soultz-sous-Forêts (80 milions d'euros, a repartir 
entre els grans poders economics europeus) és una suma força elevada per dur-lo a 
terme per empreses particulars, caldria la recerca de grans inversors, a la par que una 
gran quantitat de mà d'obra qualificada per a la ocasió. També comporta un cert 
temps realitzar tots els estudis previs necessaris a la construcció i execució de la 
central, en el cas de Soultz-sous-Forêts, van ser 22 anys entre que es varen realitzar 
els primers estudis i es va inaugurar la central. 
Per un altre costat, gràcies a les modelitzacions fetes amb el programa Hydrotherm 
Interactive, s'arriba a les conclusions de: 
6. Els dos sistemes funcionen de manera diferent. A Soultz-sous-Forêts hi ha la 
presència de moviments convectius de gran magnitud, mentre que al Vallès només 
arriben a superfície petites espurnes de calor. 
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7. Al Vallès el gradient elevat és degut al material generat al pla de falla: la milonita. 
Al tenir una permeabilitat molt baixa permet al flux ascendir ràpidament. 
 
8. L'anomalia de Soults-sous-Forêts no té una recàrrega d'aigua, està constituït per 
salmorres estanques, mentre que al Vallès existeix una recàrrega provinent del 
Nord-Oest que es transporta des de el Montseny cap al pla de falla del Graben. 
Aquestes intrusions d'aigua provoquen que les surgències no obtinguin temperatures 
tan elevades, generant així un petit refredament, tot i que no és de gaire importància. 
Tot i obtenir uns resultats desfavorables per a la construcció d'una central geotèrmica, 
no es tanquen les portes a altres opcions d'aprofitament de l'anomalia. Amb surgències 
com aquesta, es podria realitzar un estudi a petita escala en diferents poblacions 
properes al pla de falla on una manera d'aprofitar l'energia geotèrmica seria la 
construcció de sistemes particulars d'escalfament d'aigua o fins i tot edificis (privats: 
hotels, balnearis, oficines...; públics: biblioteques, hospitals, escoles...) que aprofitin 
l'anomalia com a sistema de escalfament. 
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16. Annexos 
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Annex 1 Columnes estratigràfiques dels pous GPK-2, GPK-3 i GPK-4 a Soultz-sous-Fôret, (N.Cuenot, Séminaire 
transrhénan-Géothermie profonde). 
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Annex 2 Columna estratigràfica del pou EPS1 de Soultz-sous-Forêts entre les 
profunditats de 950 i 1475m. (J.F. Vernoux, A. Genter, P. Razin, C. Vinchon, 
1995). 
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Annex 3 Orientació de les fractures als pous de Soultz. Els diagrames de densitat en les plantilles d'Schmidt 
estan fets a l'hemisferi Sud, als percentatges de 10%, 30%, 50%, 70% i 90%. (1) Coberta sedimentaria; (2) 
Granit porfíric; (3) Granit porfíric alterat; (4) Granit ric en Biotita i amfibolita; (5) Granit amb dos tipus 
de mica. (C. Dezayes et al. / C. R. Geoscience 342 ,2010). 
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Annex 4 Taula on es mostra la caracterització de totes les zones de fractura en els diferents pous de 
Soultz-sous-Forêts i la seves posteriors projeccions estereogràfiques en les plantilles d'Schmidt. (C. 
Dezayes et al. / C. R. Geoscience 342, 2010).  
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  Annex 5 Gradients geotèrmics obtinguts a la zona d'estudi (IGME,1984). (1) Menor de 0.3 ºC/10m; 
(2) De 0.3 a 0.6 ºC/10m; (3) De 0.6 a 1.2 ºC/10m; (4) Mayor de 1.2 ºC/10m.  (M. Fernández, E. 
Banda, Acta Geológica Hispana v.23, 1988). 
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Annex 6 Model hidràulic esquemàtic proposat per la circulació d'aigua a nivells profunds que permeten explicar la 
anomalia geotèrmica de La Garriga-Samalús. .(M. Fernández, E. Banda, Acta Geológica Hispana v.23, 1988). 
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